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กรมควบคุมมลพิษ 
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คํานํา 
 

  กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด 

และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. 2555 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 2 สิงหาคม 

2555 มีผลให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษที่กําหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ปัจจุบันได้แก่  โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม อาคารบางประเภท

และบางขนาด ฟาร์มสุกร บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่ง บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืด บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้ากร่อย 

สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง และระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชน ตลอดจนแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะได้รับการ

กําหนดขึ้นอีกในอนาคต  มีหน้าที่ต้องดําเนินการตามกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษทาง

อาญา ดังน้ัน เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษจึงควรต้องให้ความสนใจและไม่ละเลยในการปฏิบัติ

ตามกฎกระทรวงฯ ด้วย  

  สํานักจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ จึงได้จัดทําแนวทางการดําเนินงานตามกฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผล

การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ.2555 จํานวน 5 ชุด ได้แก่ 

1. แนวทางการดําเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ สําหรับแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรม 

2. แนวทางการดําเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ สําหรับแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทชุมชน 

3. แนวทางการดําเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ สําหรับแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร 

4. แนวทางการดําเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ สําหรับแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 

5. แนวทางการดําเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ สําหรับแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทท่าเทียบเรือประมง 
สะพานปลา และกิจการแพปลา 

  เพ่ือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องใช้ศึกษา 

ทําความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางดําเนินงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้ ตามที่กําหนดภายใต้กฎกระทรวงฯ 

ทั้งน้ี เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ หน่วยงานภาครัฐ ผู้สนใจทั่วไปสามารถติดต่อขอรับเอกสาร 

แนวทางการดําเนินงานฯ ดังกล่าวได้จากสํานักจัดการคุณภาพน้ําหรือดาว์นโหลดรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ 

สํานักจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ (http://wqm.pcd.go.th/water/index.php) 
 
 
 

 (นายอนุพันธ์  อิฐรัตน์) 
 ผู้อํานวยการสํานักจัดการคุณภาพนํ้า 

 สํานักจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ 
 สิงหาคม 2555 
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๑.๑ หลักการและเหตุผล 

กรมควบคุมมลพิษได้ออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล การ
จัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ.๒๕๕๕  ซึ่งออกตามความ
ในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กําหนดให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษซึ่งมีระบบบําบัดนํ้าเสียตามมาตรา ๗๐ เป็นของตนเองมีหน้าที่เก็บสถิติ
และข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบหรืออุปกรณ์ และเครื่องมือในแต่ละวัน และจัดทําบันทึก
รายละเอียดเป็นหลักฐานไว้ ณ สถานที่ต้ังแหล่งกําเนิดมลพิษน้ัน และจะต้องจัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน
ของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือ เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกําเนิดมลพิษน้ันต้ังอยู่
อย่างน้อยเดือนละหน่ึงครั้ง ทั้งน้ี กรณีแหล่งกําเนิดใดมีผู้ควบคุมการดําเนินงานระบบบําบัดนํ้าเสียให้ผู้ควบคุม
มีหน้าที่ดําเนินการจัดเก็บสถิติและข้อมูลฯ แทนเจ้าของหรือผู้ครอบครอง รวมทั้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตรับจ้าง
ให้บริการบําบัดนํ้าเสียมีหน้าที่ต้องดําเนินการเช่นเดียวกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ  โดย
การเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียให้ทํา
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งตามกฎกระทรวงดังกล่าวได้กําหนดให้ 

 ๑) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียต้องจัดเก็บ
สถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียในแต่ละวัน และจัดทําบันทึกรายละเอียดตามแบบ 
ทส. ๑ เก็บไว้ ณ สถานที่ต้ังแหล่งกําเนิดมลพิษเป็นระยะเวลา ๒ ปีนับแต่วันที่มีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลน้ัน 

 ๒) จะต้องจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียในแต่ละเดือนตามแบบ 
ทส.๒ และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้เสนอเจ้า
พนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกําเนิดมลพิษน้ันต้ังอยู่หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือรายงานด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ 

เน่ืองจากมีแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทชุมชนหลายแหล่งที่จะต้องดําเนินการตามกฎกระทรวงฉบับน้ี 
สํานักจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุมมลพิษ จึงได้จัดทําแนวทางการดําเนินงานตามกฎกระทรวงฯ ขึ้น เพ่ือใช้
เป็นคู่มือสําหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนําไปใช้เป็นแนวทางการในการเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดทําบันทึก
รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย (แบบ ทส. ๑ และแบบ ทส. ๒) รวมทั้ง
ขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องตามกฎกระทรวงฯ 
 

 



๒ 

บทที่ ๒ 
การดําเนินงานตามกฎกระทรวงฯ 

 
๒.๑ แหล่งกําเนิดมลพิษประเภทชุมชนท่ีเข้าข่ายต้องดําเนินการ 

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๙ 
ตอนท่ี ๓๙ ก เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกําหนด ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งตรงกับวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทชุมชนที่เข้าข่าย
ต้องดําเนินการตามกฎกระทรวงน้ี คือ แหล่งกําเนิดมลพิษประเภทชุมชนที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่
แหล่งนํ้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ต้ัง ตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งประกอบด้วย 

๑. อาคารบางประเภทและบางขนาด ได้แก่ 
 ๑.๑ อาคารประเภท ก ได้แก่ 
  (๑)อาคารชุดที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือ

กลุ่มของอาคารต้ังแต่ ๕๐๐ ห้อง ขึ้นไป 
  (๒) โรงแรมที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่ม

ของอาคาร ต้ังแต่ ๒๐๐ ห้องนอนข้ึนไป 
  (๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่า

ด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ต้ังแต่        
๓๐ เตียงขึ้นไป 

  (๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการท่ีมีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ต้ังแต่ 
๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

  (๕) อาคารท่ีทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือของ
เอกชนที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 

  (๖) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกช้ันของ
อาคารหรือกลุ่มของอาคาร ต้ังแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

  (๗) ตลาดที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มอาคารต้ังแต่ ๒,๕๐๐ 
ตารางเมตรขึ้นไป 

  (๘) ภัตตาคารหรือร้านอาหารท่ีมีพ้ืนที่ใช้บริการรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่ม
ของอาคารต้ังแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

 
 

 



๓ 

 ๑.๒ อาคารประเภท ข (มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป)ได้แก่ 
  (๑) อาคารชุดที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือ

กลุ่มของอาคาร ต้ังแต่ ๑๐๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้อง 
  (๒) โรงแรมที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่ม

ของอาคาร ต้ังแต่ ๖๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ห้อง 
  (๓) หอพักที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่ม

ของอาคาร ต้ังแต่ ๒๕๐ ห้องขึ้นไป 
  (๔) สถานบริการที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ 

๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
  (๕) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่า

ด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ต้ังแต่ ๑๐ 
เตียง แต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง 

  (๖) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการท่ีมีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ต้ังแต่ 
๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

  (๗) อาคารท่ีทําการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือของ
เอกชนที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ต้ังแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 
๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

  (๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกช้ันของ
อาคารหรือกลุ่มของอาคาร ต้ังแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

  (๙) ตลาดที่มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มอาคารต้ังแต่ ๒,๕๐๐ 
ตารางเมตรขึ้นไป 

  (๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหารท่ีมีพ้ืนที่ใช้บริการรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่ม
ของอาคารต้ังแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร 

๒. ที่ดินจัดสรร ได้แก่ 
 ๒.๑ ที่ดินจัดสรรประเภท ก คือ ที่ดินจัดสรรที่รังวัด แบ่งเป็นแปลงย่อยเพ่ือจําหน่ายเกินกว่า 

๑๐๐ แปลง แต่ไม่เกิน ๕๐๐ แปลง 
 ๒.๒ ที่ดินจัดสรรประเภท ข คือ ที่ดินจัดสรรที่รังวัด แบ่งเป็นแปลงย่อยเพ่ือจําหน่ายเกินกว่า 

๕๐๐ แปลงขึ้นไป 
๓.สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง ได้แก่ 
 ๓.๑ สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงประเภท ก คือ สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ต้ังอยู่ในที่ดินที่

ติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะหรือทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะที่มีควากว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร

 



๔ 

 ๓.๒ สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงประเภท ข คือ สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิงที่ต้ังอยู่ในที่ดินที่
ติดเขตทางหลวงหรือถนนสาธารณะหรือทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะที่มีควากว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร
แต่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร หรือถนนส่วนบุคคลท่ีมีความกว้างของถนน ไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร แต่น้อยกว่า 
๑๐.๐๐ เมตร ที่เช่ือมต่อกับทางหลวงหรือถนนสาธารณะหรือทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะที่มีความกว้างของ
ถนน ไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร 

๔. ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชน ได้แก่ ระบบบําบัดนํ้าเสียที่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ ต้ังข้ึนโดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาหรือผู้รับจ้างบริการจัดให้มีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการ
บําบัดน้ําเสียที่รวบรวมจากชุมชน 
 
๒.๒ผู้เก่ียวข้องและหน้าท่ีที่จะต้องปฏิบัติ 
 ตามกฎกระทรวงฉบับน้ี ผู้ที่มีหน้าที่จัดทําแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการ
ทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียของแหล่งกําเนิด (แบบ ทส.๑) และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัด
นํ้าเสีย (แบบ ทส.๒) ประกอบด้วย 
  ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ หมายถึง เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกําเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๖๙ และมีระบบบําบัดนํ้าเสียตามมาตรา ๗๐ เป็นของตนเอง 
  ๒. ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย หมายถึง ผู้ควบคุมหรือผู้
รับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรา ๗๓ แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียหรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบําบัดน้ําเสีย มีหน้าที่ 
  ๑. จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียในแต่ละวัน ตามแบบ 
ทส. ๑ และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ต้ังแหล่งกําเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลน้ัน 
  ๒. จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส. ๒ 
เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกําเนิดมลพิษน้ันต้ังอยู่ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปโดย    
เจ้าพนักงานของถิ่น หมายถึง 

• นายกเทศมนตรี กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษต้ังอยู่ในเขตเทศบาล 

• นายกองค์การบริหารส่วนตําบล กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษ 

• ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษตัวอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

• ปลัดเมืองพัทยา กรณีแหล่งกําเนิดมลพิษต้ังอยู่ในเขตเมืองพัทยา 

 



๕ 

๒.๓ การขอรับแบบ ทส.๑ และทส.๒ 
 การติดต่อขอรับแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒ สามารถดําเนินการได้ดังน้ี 
  ๑. ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อขอรับด้วยตัวเองได้ที่ สํานักจัดการคุณภาพนํ้า กรมควบคุม
มลพิษ ช้ัน ๕ – ๖ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามใน เขตพญาไท กรุงเทพ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๙๘๒๒๒๑ – ๔ หรือ ๐๒๒๙๘๒๒๑๘ - ๒๐ หรือ ๐๒๒๙๘๒๒๑๐ – ๓ หรือดาวน์
โหลดแบบทส .๑  และแบบ  ทส .๒  ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ขอ ง สํ า นั กจั ด ก า ร คุณภาพ นํ้ า  กรมควบคุ ม
มลพิษ http://wqm.pcd.go.th/water หรือเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th 
  ๒. ในพ้ืนที่ต่างจังหวัด ติดต่อขอรับด้วยตัวเองได้ที่สํานักงานทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จั ง ห วั ด  ห รื อ ด า ว น์ โ ห ล ด แ บ บ ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง สํ า นั ก จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ  ก ร ม ค ว บ คุ ม
มลพิษ http://wqm.pcd.go.th/water หรือเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th 
 
๒.๔ บทลงโทษ 
 มาตรา ๑๐๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๑๐๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ผู้ควบคุม หรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัด    
นํ้าเสียหรือกําจัดของเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่บันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๑๐๗ ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสียผู้ใดทําบันทึกหรือรายงานที่ตนมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิดหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://wqm.pcd.go.th/water
http://www.pcd.go.th/
http://wqm.pcd.go.th/water
http://www.pcd.go.th/


๖ 

บทที่ ๓ 
การบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล แสดงผลการทํางานของ 

ระบบบําบัดนํ้าเสียตามแบบ ทส.๑  
 

จากท่ีได้กล่าวไว้ในบทที่แล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษดังกล่าวจะต้องบันทึกสถิติ
และข้อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียในแต่ละวัน ตามแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและ
ข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษหรือแบบ ทส. ๑ โดยแบบ ทส. ๑ 
ประกอบด้วยส่วนสําคัญ ๓ ส่วน คือ 

 ๑) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดมลพิษ  
 ๒)สถิติและข้อมูลที่จัดเก็บจากแหล่งกําเนิดมลพิษ และ  
 ๓) การรับรองการบันทึกสถิติ ข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ 

 
๓.๑ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับแหล่งกําเนิดมลพิษ 
 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวข้องกับแหล่งกําเนิดมลพิษ ประกอบด้วย สถานที่ต้ัง ช่ือ-สกุลเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกําเนิด ประเภทของกิจการใบอนุญาต (ถ้ามี) และแผนผังแสดงการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย (รูปที่ ๓.๑)
ทั้งน้ี การบันทึกข้อมูลทั่วไปของแหล่งกําเนิดมลพิษตามแบบ ทส. ๑ อาจไม่จําเป็นต้องบันทึกทุกเดือน โดย
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษสามารถบันทึกในคร้ังแรกคร้ังเดียว ยกเว้นกรณีมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งกําเนิดมลพิษจะต้องทําการบันทึกข้อมูลใหม่แทนข้อมูลเดิม สําหรับแนวทางการบันทึก
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดมลพิษมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ๓.๑.๑ สถานที่ต้ังแหล่งกําเนิดมลพิษประกอบด้วย เลขที่ หมู่ที่ ซอย ถนน แขวง/ตําบล เขต/อําเภอ 
จังหวัด รวมท้ังหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งเป็นที่ต้ังของแหล่งกําเนิดมลพิษนั้นๆ อาจ
เป็นสถานที่เดียวกันกับที่อยู่ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิด หรือไม่ใช่ก็ได้ 
 ๓.๑.๒ ชื่อ – สกุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษโดยบันทึกช่ือ - สกุล ของเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจที่มีการมอบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยกรณีของ
อาคารชุดหรือที่ดินจัดสรรสามารถระบุเป็นนิติบุคคลท่ีดูแลได้ในส่วนของอาคารของทางราชาการ รัฐวิสาหกิจ
หรือระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชนควรเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 ๓.๑.๓ ประกอบกิจการประเภท และใบอนุญาต (ถ้ามี) การบันทึกประเภทของกิจการหรือประเภท
ของแหล่งกําเนิดมลพิษน้ันๆ ตามกฎหมาย เช่น อาคารชุด ที่ดินจัดสรร สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง เป็นต้น
สําหรับการบันทึกข้อมูลใบอนุญาต ได้แก่ เลขที่ หน่วยงานออกใบอนุญาต และวันที่หมดอายุ  

 



๗ 

๓.๑.๑ 

๓.๑.๒ 

๓.๑.๓ 

๓.๑.๔ 

 
รูปที่ ๓.๑ ส่วนของข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับแหล่งกําเนิดมลพิษ ตามแบบ ทส.๑ 

 
 ๓.๑.๔ แผนผังแสดงการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียให้แสดงแผนผังการทํางานของระบบบําบัด
นํ้าเสีย ควรประกอบด้วย แหล่งกําเนิดนํ้าเสียภายในขอบเขตพ้ืนที่ของแหล่งกําเนิดมลพิษการรวบรวมนํ้าเสีย 
หน่วยบําบัดย่อยของระบบฯ แสดงจุดนํ้าเข้าระบบฯ จุดระบายนํ้าทิ้ง และแหล่งรองรับนํ้าทิ้ง(รูปที่ ๓.๒) ดังนี้ 

 

 



๘ 

 

 
 

 
๓.๒ การรบันทึกข้อมูลลในส่วนของสสถิติและข้อมูลที่จัดเก็บจาากแหล่งกําเนิดมลพิษ 
 
 
ลงในตาร
ข้อมูล ป ิ
บําบัดนํ้า
ส่วนเกินท
บันทึก สํ
ดังน้ี 

เป็นสถิติและ
รางตามแบบ 
ริมาณการใช้ไ
าเสีย ปริมาณ
ที่เกิดขึ้นจากร
สําหรับแนวทา

ข้อมูลที่เก็บจ
 ทส. ๑ (รูปที
ไฟฟ้า ปริมาณ

ณสารเคมีหรือ
ระบบบําบัดน้ํ
างการจัดเก็บ

จากการทํางาน
ที่ ๓.๓) โดยจ
ณน้ําใช้ ปริมา
อสารสกัดชีวภ
้าเสียที่นําไปกํ

บสถิติ ข้อมูล 

นของระบบบํ
จะต้องบันทึก
าณนํ้าเสียที่เข้
ภาพที่ใช้ การ
กําจัด ปัญหา 
 และการบันทึ

าบัดนํ้าเสียขอ
ข้อมูลทุกวัน

ข้าระบบบําบัด
รทํางานของร
 อุปสรรค และ
ทึกที่จัดเก็บจา

องแหล่งกําเนิ
นประกอบด้วย
ดน้ําเสีย การร
ระบบบําบัดนํ้
ะแนวทางการ
ากแหล่งกําเนิ

นิดมลพิษ ซึ่งต้
ย วัน เดือน ปี
ระบายนํ้าทิ้งจ
นํ้าเสีย ปริมาณ
รแก้ไข และลา
นิดมลพิษมีราย

ต้องบันทึก
 ปีที่บันทึก
จากระบบ
ณตะกอน
ายมือช่ือผู้
ยละเอียด 

 
 
 
มิเตอร์ไฟ
ปริมาณก
ตัวอย่าง 

 ๑) ก
ฟฟ้าทุกวัน (รู
การใช้ไฟฟ้าข
 

กรณีที่มีการติด
รูปที่ ๓.๔) โด
องระบบฯ น้ั

ดต้ังมิเตอร์ไฟ
ดยการอ่านค่า
ั้น ให้บันทึกผ

ฟ้าเฉพาะสําห
าดังกล่าวควร
ผลต่างของค่า

หรับระบบบําบ
รต้องเป็นเวล
าที่อ่านได้จาก

บัดนํ้าเสีย จะ
ลาเดียวกันทุก
กมิเตอร์ไฟฟ้าใ

ต้องทําการอ่า
กวัน สําหรับก
ในแต่ละวันดั

านค่าจาก
การกรอก
ังแสดงใน

 

  

๓.๒.๑ วัน เดืดือน ปีระบุวันนที่ เดือน และะพ.ศ. ที่ทํากาารบันทึกข้อมูล ซึ่งต้องบันททึกึทุกวัน 
๓.๒.๒ ปริมาาณการใช้ไฟฟ้ฟ้าของระบบบําบัดน้ําเสีย (หน่วย)มีแนนวทางการจัดเก็บสถิติ ข้อมูมูล ดังน้ี 

วัันที่ 

๑ ม.ค. ๕๕ 

๒ ม.ค. ๕๕ 

๓ ม.ค. ๕๕ 

ตัวอยา่างการกรอกปปริมาณการใช้ชไ้ฟฟ้าของระะบบบําบัดน้ําเสียจากมิเตออร์ไฟฟ้า 

หมายเหตุ:  * ควรใส่หน่วยบาําบัดย่อยท่ีสําคัญใหห้ครบถ้วน 

รูปที่ ๓.๒ ตัววอย่างแผนผงังแสดงการทํางงานของระบบบบําบัดนํ้าเสียย 

ค่าท่ีอ่านได้จาก
มิเตอร์ไฟฟ้า 

๐๐๐๒๓๔ 

๐๐๐๒๘๔ 

๐๐๐๓๒๖ 

ปริมาณกการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัดน้นํ้าํเสีย 

(เป็นผลมาาจาก ๐๐๐๒๘๔๔ ลบด้วย ๐๐๐๐๒๓๔) 

(เป็นผลมาาจาก ๐๐๐๓๒๖๖ ลบด้วย ๐๐๐๐๒๘๔) 

 

(หน่วย) 

๕๐ 

๔๒ 

 

  



๙ 

 
 

๓.๒.๑ 

๓.๒.๒ 

๓.๒.๓ 

๓.๒.๔ 

๓.๒.๕ 

๓.๒.๖ 

๓.๒.๗ 

๓.๒.๘ 

๓.๒.๙

๓.๒.๑๐ 

รูปที่ ๓.๓ ส่วนของสถิติและข้อมูลที่จัดเก็บจากแหล่งกําเนิดมลพิษ 
 



๑๐ 

 
 
(หน่วยเป็
(หน่วยเป็

 ๒) ก
ป็นกิโลวัตต์-ช
ปนกิโลวัตต์) คูณ

กรณีไม่ได้ติดต
ชม.) จากผลร
ณกับระยะเวล

ต้ังมิเตอร์ไฟฟ้
รวมของอัตรา
ลาในการใช้งาน

ฟ้าเฉพาะสําห
าการใช้ไฟฟ้าข
นอุปกรณ์นั้นใน

รับระบบบําบั
ของอุปกรณ์ที
นแต่ละวัน (หน

บัดฯ ให้คํานว
ที่ใช้ไฟฟ้าแต่ล
น่วยเป็นช่ัวโมง

ณปริมาณกา
ละช้ินในระบ
ง) ดังแสดงในต

รใช้ไฟฟ้า 
บบําบัดฯ
ตัวอย่าง 

 

 

 
 
ข้อมูล ดัง

๓.๒.๓ ปริม
งนี้ 

าณการใช้น้ําาทุกกิจกรรมมในแหล่งกําาเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)มีแนนวทางการจัดดเก็บสถิติ 

 
จะต้องทํ
สําหรับก
ตัวอย่าง 

 ๑) ก
ําการอ่านค่าจ

การกรอกปริม
 

กรณีใช้น้ําประ
จากมิเตอร์น้ํา
มาณการใช้น้ํา

ะปาทั้งหมดแ
าทุกวัน (รูปที่ 
านั้น ให้บันทึก

และมีการติดต
 ๓.๕) โดยกา
กผลต่างของ

ต้ังมาตรวัดนํ้า
รอ่านค่าดังกล
ค่าที่อ่านได้จ

าของแหล่งกํา
ล่าวควรต้องเ
ากมิเตอร์น้ําใ

าเนิดมลพิษโด
ป็นเวลาเดียว
ในแต่ละวันดั

ดยเฉพาะ 
วกันทุกวัน 
ังแสดงใน

รูปทีที่ ๓.๔ ตัวอย่าางการติดต้ังมิมิเตอร์ไฟฟ้าเฉฉพาะสําหรับรระบบบําบัดน้าําเสีย 

เครื่องงจักร 

A

B

C

ตัวอย่างงการคาํนวณปปริมาณการใช้ไฟฟ้าของรระบบบําบดัน้ําาเสียจากมิเตตอร์ไฟฟ้า 

 ๓) กกรณีไม่มีการใช้ไฟฟ้า ให้บันนทึก “ - ” เช่ช่น ระบบบําบััดนํ้าเสียแบบธรรมชาติเป็นนต้น 

รูรูปที่ ๓.๕ ตัวออย่างการติดต้ัต้ังมิเตอร์น้ําเฉฉพาะของแหลล่งกําเนิดมลพิษษ 

อัตราาการใช้ไฟฟ้า  
(

A 

B 

C 

(กิโลวัตต์) 

๑๒ 

๕ 

๑๐ 

รวมปริมาณกาารใช้ไฟฟ้า 

 

ระยะเวลากการใช้ในแต่ละววัน 
(ชชั่วโมง) 

 

 

 

๘ 

๑๒ 

๒๔ 

 

รววม 
(กิโลวัตตต์-ชม.) 

๙๙๖ 

๖๖๐ 

๒๔๔๐ 

๓๙๙๖ 

 



๑๑ 

 
ปริมาณการใช้น้ําทุกกิจกรรมในแหล่งกําเนิดมลพิษ ค่าท่ีอ่านได้จาก

มิเตอร์น้ํา 
วันท่ี 

(ลบ.ม.) 

๑ ม.ค. ๕๕ ๐๐๐๒๓๔ ๕๐ 
(เป็นผลมาจาก ๐๐๐๒๘๔ ลบด้วย ๐๐๐๒๓๔) 

๒ ม.ค. ๕๕ ๐๐๐๒๘๔ ๔๒ 
(เป็นผลมาจาก ๐๐๐๓๒๖ ลบด้วย ๐๐๐๒๘๔) 

๓ ม.ค. ๕๕ ๐๐๐๓๒๖  

 
ตัวอย่างคาํนวณปริมาณการใช้น้าํจากมิเตอร์น้ํา 

 
  ๒) กรณีไม่ได้ติดต้ังมาตรวัดนํ้าของแหล่งกําเนิดโดยเฉพาะ ให้เก็บข้อมูลปริมาณการใช้นํ้าจาก
อุปกรณ์ที่กักเก็บนํ้าใช้ ซึ่งทราบปริมาตรที่ชัดเจน เช่น แทงค์นํ้าสําหรับแหล่งกําเนิดใดท่ีแหล่งนํ้าใช้บางส่วนมี
การติดต้ังมาตรวัดนํ้า และบางส่วนไม่มีมาตรวัดนํ้า ให้ใช้แนวทางการเก็บข้อมูลตามข้อ ๑) และ ๒) รวมกัน 
  ๓) กรณีไม่มีทั้งมาตรวัดนํ้า และไม่สามารถเก็บข้อมูลตามข้อ๒) ได้ ให้ประเมินปริมาณการใช้นํ้าใน
แต่ละวันจากอัตราการใช้นํ้าเฉลี่ยของแหล่งกําเนิดน้ันๆ 
  ทั้งนี้ ในการจัดเก็บสถิติ ข้อมูลให้ใช้แนวทางตามข้อ ๑) เป็นหลัก ถ้าไม่มีข้อ ๑) ค่อย
เลือกใช้แนวทางตามข้อ ๒) และ ๓) ตามลําดับ 
 
 ๓.๒.๔ ปริมาณน้ําเสียท่ีเข้าระบบบําบัดน้ําเสีย (ลบ.ม.)มีแนวทางการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ดังน้ี 
  ๑) คํานวณจากความเร็วของการไหลในรางนํ้าเสีย โดยใช้เคร่ืองวัดอัตราการไหล (Flow 
meter) หรือการติดต้ังเวียร์(Weir) โดยอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการวัดอัตราการไหลมีอยู่หลายประเภท เช่น 
เครื่องวัดแบบ Turbine Flow Meter, Electromagnetic Flow Meter และ Ultrasonic Flow Meter 
สําหรับการวัดอัตราการไหลของนํ้าด้วยเวียร์ (Weir) เป็นวิธีที่ใช้โดยท่ัวไป เน่ืองจากสะดวกในการติดต้ังและ
ราคาถูก สามารถติดต้ังได้ที่ปลายท่อ และในรางเปิด เวียร์ทําด้วยไม้หรือโลหะ ด้านบน คือ สัน (Crest) ของ
เวียร์ อาจเป็นเส้นตรงหรือบากเป็นช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า สีเหลี่ยมคางหมู หรือรูปตัว V ก็ได้ เวียร์ที่ใช้กัน
โดยทั่วไปมี ๒ ชนิด (รูปที่ ๓.๖) 
 
 

 



๑๒ 

  
(

ระดับนํ้าสูงสุด

เวียร์สี่เหลี่ยมผืนผ้า

X

L

Hmax

X

ก) เวียร์ชนิดสี่เหลี่ยม (ข) เวียร์ชนิดสามเหลี่ยม 

 
 

รูปที่ ๓.๖เวียร์ที่ใช้กันโดยทั่วไป 
 

สําหรับเวียร์ชนิดสี่เหลี่ยม เวียร์ชนิดนี้อาจจะเป็นชนิดที่มีสันตรงหรือสันบาง  
เป็นช่วงสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้ กรณีเป็นสันบากจะต้องได้มาตรฐาน คือ มีระยะจากด้านข้างเวียร์ถึงช่องบาก และ
ก้นเวียร์ถึงสันเวียร์ไม่น้อยสองเท่าของความสูงของระดับนํ้าสูงสุดเหนือสันเวียร์เสมอ (รูปที่ ๓.๖ก)  

สําหรับเวียร์ชนิดสามเหลี่ยม (ช่องบากเป็นรูปตัว V) เหมาะสําหรับการใช้หา
อัตราการไหลของน้ําที่มีปริมาณน้อยและสามารถหาอัตราการไหลของน้ําที่น้อยกว่า ๑.๕ ลบ.ม./นาที          
ได้แต่ไม่ควรใช้สําหรับอัตราการไหลของนํ้าเกิน ๓-๔ ลบ.ม./นาที (รูปที่๓.๖ข) 

 
การคํานวณอัตราการไหลจากเวียร์ชนิดสี่เหลี่ยม 

 

๑.๘๔ ๓ ๒⁄   
 

   โดย Q = อัตราการไหลของนํ้า, ลบ.ม./วินาที 
         L = ความยาวของสันเวียร์, เมตร 
         H = ความสูงขอบระดับนํ้าเหนือสันเวียร์, เมตร 
 
 
 
 
 
 

L ไม่น้อยกว่า 3Hmax และ X ไม่น้อยกว่า 2Hmax

 



๑๓ 

 
การคํานวณอัตราการไหลจากเวียร์ชนิดสามเหลี่ยม  
      (โดยทั่วไปนิยมใช้ชนิด ๖๐ และ ๙๐ องศา) 

 ชนิด ๖๐ องศาใช้สูตรดังน้ี 

๐.๘๕ ๒.๕ 

 

 
 

ชนิด ๙๐ องศาใช้สูตรดังน้ี 

๑.๔๗ ๒.๕ 

 

 
 

   โดย Q = อัตราการไหลของนํ้า, ลบ.ม./วินาที 
         H = ความสูงขอบระดับนํ้าจากจุดยอดของสามเหลี่ยม, เมตร 
 
  ๒) กรณีมีการสูบนํ้าเสียเข้าระบบฯ สามารถเก็บข้อมูลจากความสามารถของเคร่ืองสูบนํ้า 
(ทุกเคร่ืองที่ใช้งานได้ปกติ) ซึ่งมีหน่วยเป็นปริมาณนํ้าต่อเวลา ตัวอย่างเช่น ลิตรต่อนาที หรือ ลบ.ม./วันและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการสูบนํ้าเสียในแต่ละวันดังแสดงในตัวอย่าง 
 

ระยะเวลาการทํางานของ ปริมาณน้ําเสียท่ีเข้าระบบ
บําบัดน้ําเสีย 

ความสามารถของเครื่องสูบนํ้า  
เครื่องสูบน้ํา 

เครื่องสูบนํ้า (ลบ.ม./ชม.) 
(ชม./วัน) (ลบ.ม./วัน) 

(ก) 
(ข) (ก)x(ข) 

A ๑๕๐ ๘ ๑,๒๐๐ 

B ๑๕๐ ๕ ๗๕๐ 

C ๑๐๐ ๕ ๕๐๐ 

รวม ๒,๔๕๐ 

 
ตัวอย่างการคาํนวณปริมาณน้ําเสียท่ีเขา้ระบบบําบัดน้าํเสียจากกรณีทีมี่การสูบน้ําเสยีเข้าระบบฯ 

 
  ทั้งน้ี หากไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลตามข้อ ๑) – ๒) ได้ อนุโลมให้ใช้การประเมินโดยใช้
ค่าเฉลี่ยอัตราการเกิดน้ําเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทชุมชนประเภทต่างๆดังแสดงในตารางที่ ๓.๑ 
 
 
 
 
 

 



๑๔ 

ตารางที่ ๓.๑ อัตราการเกิดนํ้าเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทชุมชน 

ประเภทแหล่งกําเนิด หน่วย อัตราการเกิดน้ําเสีย 
(ลิตร/หน่วย-วัน) 

๑. บ้านพักอาศัย(๑) คน ๑๕๐ 

๒. อาคารชุด(๑) ห้อง ๓๘๕ 

๓. โรงแรม(๑) ห้อง ๕๒๖ 

๔. โรงพยาบาล(๑) เตียง ๑,๓๖๐ 

ตร.ม. 
๕. ร้านอาหาร(๑) ๒๗ 

ที่น่ัง ๑๑๓ 

๖. ห้างสรรพสินค้า(๒) ตร.ม. ๕.๐ 

๗. อาคารสํานักงาน(๒) ตร.ม. ๓.๐ 
   

      ที่มา:(๑) โครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลอัตราการเกิดน้ําเสียและปริมาณความสกปรกของแหล่งกําเนิด 
     ประเภทชุมชน (กรมควบคุมมลพิษ, ๒๕๕๓) 
  (๒) ข้อพิจารณาเกี่ยวกับปริมาณและลักษณะน้ําท้ิงชุมชนในประเทศไทย: เอกสารประกอบการประชุม 
  สวสท. ๓๖, สมาคมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ๒๕๓๖ 

 
 ๓.๒.๕ การระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย(ระบาย/ไม่ระบาย)มีแนวทางการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล 
ดังน้ี 
  ๑) บันทึกว่า “ระบาย” สําหรับวันที่มีการระบายนํ้าทิ้งออกจากระบบบําบัดฯ  
  ๒) บันทึกว่า “ไม่ระบาย” สําหรับวันที่ไม่มีการระบายนํ้าทิ้งออกจากระบบบําบัดฯ  
  ทั้งน้ี “การระบาย” หมายถึง ระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียออกสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ
หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 
 ๓.๒.๖ ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตร/กิโลกรัม)มีแนวทางการ
จัดเก็บสถิติ ข้อมูล ดังน้ี 
  ๑) บันทึกช่ือของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ของสารสกัดชีวภาพ พร้อมทั้งปริมาณการใช้ในแต่ละ
วัน หากเป็นของเหลวใช้หน่วยเป็นลิตร และของแข็งใช้หน่วยเป็นกิโลกรัม 
  ๒) บันทึก  “-” กรณีไม่มีการใช้สารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพใดๆ 
 ๓.๒.๗ การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียมีแนวทางการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ดังน้ี 
  (๑) ระบบบําบัดน้ําเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)ตรวจสอบการทํางานของระบบฯ ว่าทํางานปกติ
หรือไม่ โดยพิจารณาทางด้านกายภาพของโครงสร้างระบบ รวมท้ัง อุปกรณ์และเคร่ืองจักรต่างๆ  
   - บันทึกว่า “ปกติ” หากไม่พบว่ามีวัสดุ อุปกรณ์หรือเคร่ืองจักรใดๆ รวมทั้ง
โครงสร้างชํารุด 

 



๑๕ 

   - บันทึกว่า “ผดิปกติ” หากพบว่ามีโครงสร้างระบบฯ หรือเครื่องจักรชํารุดไม่
สามารถใช้งานได้ เช่น ระบบอุดตัน ท่อนํ้าเสียชํารุด เป็นต้น และหากพบความผิดปกติควรระบุปัญหาและ
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขไว้ด้วย 
  (๒) เครื่องสูบนํ้า เคร่ืองเติมอากาศเคร่ืองกวน/ผสมนํ้าเสยีเคร่ืองกวน/ผสมสารเคม ีเครื่องสูบ
ตะกอน  (ปกติ/ผิดปกติ) 
   - บันทึก “ปกติ”  หากเคร่ืองสูบนํ้ายังคงสามารถทํางานได้ (สูบนํ้าได้)  
   - บันทึก “ผิดปกติ” หากเคร่ืองสูบนํ้าชํารุดและไม่สามารถทํางานได้ (กรณีมีอาการ
ผิดปกติอ่ืน เช่น เสียงดัง แต่ยังคงสามารถทํางานได้ ให้ถือว่าทํางาน “ปกติ”   
   - บันทึก “ไ-ไ” กรณีไม่มีหรือไม่ได้ใช้เคร่ืองสูบนํ้า  
   ทั้งน้ี สําหรับแหล่งกําเนิดมลพิษที่มีเครื่องสูบนํ้ามากกว่า ๑ เคร่ือง ให้บันทึกทุก
เครื่องที่ใช้งาน กรณีทุกเครื่องทํางานปกติให้ บันทึก “ปกติ”  หากมีเคร่ืองใดเครื่องหน่ึงทํางานผิดปกติให้ 
บันทึกว่าปกติกี่เครื่อง และผิดปกติกี่เครื่อง เช่น มี ๓ เครื่อง พบว่าชํารุดไม่สามารถใช้งานได้ ๑ เครื่อง ให้
บันทึก “ปกติ ๒ เคร่ือง ผิดปกติ ๑ เคร่ือง”และควรระบุปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขไว้ด้วย 
  (๓) อ่ืน ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) 
   ระบุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบําบัดนํ้าเสียนอกเหนือจากอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือตามข้อ (๒) และใช้แนวทางการบันทึกข้อมูลเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อ (๒) 
 ๓.๒.๘ ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัดน้ําเสียที่นําไปกําจัด (ลบ.ม.)มีแนวทางการจัดเก็บ
สถิติ ข้อมูล ดังน้ี 
  - บันทึกปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัดฯ ที่นําไปกําจัด ว่ามีปริมาณเท่าไหร่ ซึ่ง
สามารถคํานวณได้จากปริมาตรของบ่อเก็บกักตะกอน 
  - บันทึกว่า “ - ” สําหรับวันที่ไม่มีการนําตะกอนส่วนเกินไปกําจัด 
 ๓.๒.๙ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น หากพบว่าระบบบําบัดนํ้าเสีย อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบําบัดนํ้าเสียมีการทํางานที่ผิดปกติ
หรือไม่สามารถจัดเก็บสถิติ ข้อมูลตามที่กําหนดไว้ในตารางในแบบ ทส.๑ ได้หรือพบสิ่งปกติใดๆ แม้ว่าระบบฯ 
จะมีการทํางานอย่างปกติก็ตาม เช่น มีตะกอนอืดลอย เป็นต้น 
 ๓.๒.๑๐ ลายมือชื่อผู้บันทึกลงลายมือช่ือผู้บันทึกสถิติและข้อมูลทุกวัน ทั้งน้ี ผู้บันทึกจะเป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือไม่ใช่ก็ได้ โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่ประจําที่ได้รับมอบหมายให้
ดําเนินการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวข้องกับการบําบัดน้ําเสียอยู่แล้ว 

 
 
 
 
 

 



๑๖ 

๓.๓การรับรองการบันทึกสถิติ ข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ 
 เมื่อบันทึกข้อมูลในแต่ละวันตามตารางในแบบ ทส. ๑ จนถึงวันสุดท้ายของเดือน เจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย (บุคคลใด
บุคคลหน่ึง) จะต้องลงนามรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางในแบบ ทส. ๑ มีความถูกต้องทุก
ประการ (รูปที่ ๓.๗)โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ๓.๓.๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษจะต้องลงนามรับรองว่าการบันทึกสถิติและ
ข้อมูลตามตารางในแบบ ทส.๑ มีความถูกต้องทุกประการหรืออาจมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนลงนามแทนก็ได้  
 ๓.๓.๒ ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียกรณีแหล่งกําเนิดมลพิษใด มีการจ้างผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 
ผู้ควบคุมฯ จะต้องเป็นคนลงนามรับรองฯ พร้อมระบุเลขที่ใบอนุญาต วันหมดอายุ และหน่วยงานผู้ออก
ใบอนุญาต(ทําแทนเจ้าของหรือผู้ครอบครองฯ)ทั้งน้ี “ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย” หมายถึง ผู้ควบคุมตาม
มาตรา ๗๓ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๓.๓.๓ ผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสียกรณีแหล่งกําเนิดมลพิษใดใช้บริการผู้รับจ้างให้บริการบําบัด
นํ้าเสีย ผู้รับจ้างฯ จะต้องเป็นคนลงนามรับรองฯ พร้อมระบุเลขที่ใบอนุญาต วันหมดอายุ และหน่วยงานผู้ออก
ใบอนุญาต (ทําแทนเจ้าของหรือผู้ครอบครองฯ)ทั้งน้ี “ผู้รับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสีย” หมายถึง ผู้รับจ้างฯ 
ตามมาตรา ๗๓ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

๓.๓.๑ 

๓.๓.๒ 

๓.๓.๓ 

 
 

รูปที่ ๓.๗ ส่วนของการรับรองการบันทึกสถิติ ข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ 
 

๓.๔ การบันทึกข้อมูลตามแบบ ทส.๑ 
 จากแนวทางการบันทึกข้อมูลตามแบบ ทส.๑ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในหัวข้อน้ีจะแสดงตัวอย่าง       
การบันทึกข้อมูลตามแบบ ทส.๑ ของแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทชุมชน เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางใน      
การบันทึกแบ่งออกเป็น 
 

 



๑๗ 

๓.๔.๑ ตัวอยย่างการบันทึกกข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับแหล่ล่งกําเนิดมลพิพิษ   
 

ถนน     
แหล่งกําเนิดม

      -         แ
มลพิษ ต้ังอยู่เ
แขวง/ตําบลท่

เลขที่  ๑๑๑ ห
าข้ามเขต/อํา

หมู่ที่  ๑   ซอ
เภอ           

อย             -
                  

-   
  สามพราน 

      
               

           
      

จังหวัด นนครปฐม โทรศัพท์ ๐ ๓๔๕๕๖ ๗๘๙๐โทรรสาร                        ๐ ๓ ๓๔๕๖ ๗๘๙๑                 
มีนายอา
ตําแหน่ง
หรือนิติบ
ตามประ
บริการนํ้
ออกให้โด
บําบัดนํ้า

าคมท่าดี (สํา
ผู้รับผิดชอบด
บุคคลหมู่บ้าน
เภทแหล่งกํา
้ามันเช้ือเพลิง
ดย สํานักงาน
าเสีย ดังน้ี 

หรับอาคารข
ด้วย เช่น อธิบ
น....เป็นเจ้าขอ
เนิดมลพิษนั้น
 ระบบบําบัด

นเทศบาลเมือง

ของทางราชก
บดี......, นายก
องหรือผู้ครอบ
น เช่น อาคาร
น้ําเสียรวมขอ
ง.....หมดอายุ 

าร หรือระบ
กเทศมนตรี...
บครองแหล่งก
รชุด โรงแรม โ
องชุมชน เป็นต
 ๓๑ ธันวาคม

บบําบัดนํ้าเสี
. หรือนายกอ
กําเนิดมลพิษ 
 โรงพยาบาลข
ต้นใบอนุญาต
ม ๒๕๕๕.ซึ่งมี

สียรวมของชุม
องค์การบริหา
   ประกอบกิ
ของทางราชก
เลขที่ (ถ้ามี)เช
มีแผนผังแสดง

มชน ในช่องนี
รส่วนตําบล..
จการประเภท

การ ที่ดินจัดส
ช่น เลขที่ ๐๑
งการทํางานข

น้ีให้กรอก
..เป็นต้น) 
ทให้กรอก
สรร สถานี
๒/๒๕๔๕ 
ของระบบ

 

ตัวออย่าง แผนผงังแสดงการทําางานของระบบบบําบัดน้ําเสีสียสําหรบัอาคาร 

ตัวอย่ย่าง แผนผังแสดงการทาํงาานของระบบบบําบัดน้ําเสียสําหรบัที่ดนิจ
 

จัดสรร 

 

 

 



๑๘ 

ตัตัวอย่าง แผนนผังแสดงการทาํงานของระะบบบําบัดน้าําเสียสําหรบัสสถานบีริการนน้ํามันเชื้อเพลิ
 

ลิง 

 

 

ตัวออย่าง แผนผงังแสดงการทําางานของระบบบําบัดน้ําเสีสียสําหรบัระบบบบําบัดน้ําเสสีียรวมของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๔.๒ ตัวอยย่างการบันทึกกสถิติและข้อมูลที่จัดเก็บจจากแหล่งกําเเนิดมลพิษ 

 ได้จดัดเก็บสถิติและะข้อมูลแสดงผผลการทํางานนของระบบบําบัดนํ้าเสียปราากฏตามตาราาง ดังน้ี 

 
 



๑๙ 

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกําเนิดมลพิษ 

วัน 
เดือน 
ปี 

ลายมือ
ชื่อ 

ผู้บันทึก  

 ปริมาณ 
การใช้
ไฟฟ้า 

ปริมาณ ปริมาณน้ํา
เสียที่เข้า

ระบบบําบัด
น้ําเสีย 

การระบาย ปริมาณสารเคมี
หรือสารสกัด
ชีวภาพที่ใช้ 

การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ปริมาณตะกอน
ส่วนเกิน 

ปัญหา
อุปสรรค  

และแนวทาง
แก้ไข 

น้ําใช้ น้ําทิ้งจาก
ระบบบําบัด
น้ําเสีย 

เครื่องสูบน้ํา 

ของระบบ 
บําบัด 
น้ําเสีย 
(หน่วย) 

ในทุกกิจกรรม 
ของ

แหล่งกําเนิด
มลพิษ 

(ลบ.ม.) 

(ลบ.ม.) 
 

(ระบาย/ 
ไม่ระบาย) 

 

(ชื่อ/ปริมาณ) 
(ลิตรหรือ
กิโลกรัม) 

ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบําบัด 
น้ําเสียที่นําไป
กําจัด (ลบ.ม.) 

 

ระบบบําบัด 
น้ําเสีย 

(ปกติ/ผิดปกติ) 
(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องเติมอากาศ เครื่องกวน/ 
ผสมน้ําเสีย 

เครื่องกวน/ 
ผสมสารเคมี 

เครื่องสูบ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ) 

(ปกติ/ผดิปกติ) 
(ปกติ/ผดิปกติ) (ปกติ/ผดิปกติ) 

อื่น ๆ 
(ระบ)ุ
(ปกติ/
ผิดปกติ) 

- ๑/๙/๕๕ ๑๑๕ ระบาย ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ๑๐๐ - - - - ๙๒ ณเดช 

ระบาย ปกติ - ๒/๙/๕๕ ๑๓๕ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ๘๐ - - - - ๑๐๘ ณเดช 

ระบาย ปกติ - ๓/๙/๕๕ ๙๕ ๑๔๐ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ - - - - ๑๑๒ อาวุธ 

ระบาย ปกติ - ๔/๙/๕๕ ๑๒๕ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ๑๑๕ - - - - ๑๐๐ ณเดช 

ระบาย ปกติ - ๕/๙/๕๕ ๙๕ ๑๑๐ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ - - - - ๘๘ ณเดช 

ระบาย ปกติ - ๖/๙/๕๕ ๑๐๕ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ๑๑๕ - - - - ๘๔ ณเดช 

ระบาย ปกติ - ๗/๙/๕๕ ๑๑๒ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ๑๑๕ - - - - ๙๐ อาทิจ 

ระบาย ปกติ - ๘/๙/๕๕ ๙๕ ๑๑๕ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ - - - - ๙๒ ดรุณี 

ระบาย - ๙/๙/๕๕ ๘๕ ๑๐๖ ผิดปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ๓/
ผิดปกติ ๑ 

มีขยะอุดตัน 
ดําเนินการ
แก้ไขโดยเอา
ขยะออกจาก
เครื่องเติม
อากาศ 

- - - 
๘๕ 

ณเดช 

ระบาย ผิดปกติ - ๑๐/๙/๕๕ ๙๕ ๑๔๐ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ๓/
ผิดปกติ ๑ 

- - - 
๑๑๒ 

ณเดช 

ระบาย ผิดปกติ - ๑๑/๙/๕๕ ๑๒๐ ๑๓๐ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ๓/
ผิดปกติ ๑ 

- - - 
๑๐๔ 

อาทิจ 

ระบาย - ๑๒/๙/๕๕ ๑๐๐ ๑๓๕ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ - - - - ๑๐๘ อาทิจ 

ระบาย - ๑๓/๙/๕๕ ๑๔๕ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ๑๑๕ - - - - ๑๑๖ อาทิจ 

ระบาย - ๑๔/๙/๕๕ ๙๕ ๑๒๕ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ - - - - ๑๐๐ อาทิจ 

 



๒๐ 

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกําเนิดมลพิษ 

วัน 
เดือน 
ปี 

ลายมือชื่อ 
ผู้บันทึก  

 ปริมาณ 
การใช้ไฟฟ้า 

ปริมาณ ปริมาณน้ํา
เสียที่เข้า

ระบบบําบัด
น้ําเสีย 

การระบาย ปริมาณสารเคมี
หรือสารสกัด
ชีวภาพที่ใช้ 

การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ปริมาณตะกอน
ส่วนเกิน 

ปัญหาอุปสรรค  
และแนวทาง

แก้ไข 

น้ําใช้ น้ําทิ้งจาก
ระบบบําบัด
น้ําเสีย 

เครื่องสูบน้ํา เครื่องเติมอากาศ ระบบบําบัด 
น้ําเสีย 

เครื่องกวน/ 
ผสมน้ําเสีย 

เครื่องกวน/ 
ผสมสารเคมี 

เครื่องสูบ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ) 

ของระบบ ในทุกกิจกรรม 
บําบัด 
น้ําเสีย 
(หน่วย) 

ของแหล่งกําเนิด
มลพิษ 
(ลบ.ม.) 

(ลบ.ม.) 
 

(ระบาย/ 
ไม่ระบาย) 

 

(ชื่อ/ปริมาณ) 
(ลิตรหรือ
กิโลกรัม) 

ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบําบัด 
น้ําเสียที่นําไป
กําจัด (ลบ.ม.) 

 (ปกติ/ผิดปกติ) 
(ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ) 

(ปกติ/ผิดปกติ) (ปกติ/ผิดปกติ) 

อื่น ๆ 
(ระบุ)
(ปกติ/
ผิดปกติ) 

ระบาย ๑๕/๙/๕๕ ๘๕ ๑๓๕ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ - ปกติ ๑๐๘ - - - - อาทิจ 

ระบาย - ๑๖/๙/๕๕ ๙๕ ๑๐๕ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ - - - - ๘๔ ดรุณี 

ระบาย - ๑๗/๙/๕๕ ๑๑๒ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ๑๑๕ - - - - ๙๐ ดรุณี 

ระบาย - ๑๘/๙/๕๕ ๙๕ ๑๑๕ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ - - - - ๙๒ ดรุณี 

ระบาย - ๑๙/๙/๕๕ ๑๐๖ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ๑๑๕ - - - - ๘๕ ดรุณี 

ระบาย - ๒๐/๙/๕๕ ๑๔๐ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ๑๑๕ - - - - ๑๑๒ ณเดช 

ระบาย - ๒๑/๙/๕๕ ๘๕ ๑๓๐ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ - - - - ๑๐๔ ณเดช 

ระบาย - ๒๒/๙/๕๕ ๙๕ ๑๓๕ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ - - - - ๑๐๘ อาทิจ 

ระบาย ปกติ - ๒๓/๙/๕๕ ๑๒๐ ๑๔๕ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ - - - - ๑๑๖ อาทิจ 

ระบาย ปกติ - ๒๔/๙/๕๕ ๑๐๐ ๑๒๕ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ - - - - ๑๐๐ อาทิจ 

ระบาย ปกติ - ๒๕/๙/๕๕ ๑๓๕ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ๑๑๕ - - - - ๑๐๘ อาทิจ 

ระบาย - ๒๖/๙/๕๕ ๑๔๕ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ๑๐๐ - - - - ๑๑๖ ณเดช 

ระบาย - ๒๗/๙/๕๕ ๑๒๕ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ๘๐ - - - - ๑๐๐ ณเดช 

ระบาย - ๒๘/๙/๕๕ ๙๕ ๑๓๕ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ - - - - ๑๐๘ ณเดช 

ระบาย - ๒๙/๙/๕๕ ๑๑๕ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ๕ ๑๑๕ - - - ๙๒ อาวุธ 

ระบาย - ๓๐/๙/๕๕ ๙๕ ๑๓๕ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ - - - - ๑๐๘ อาวุธ 

 



๒๑ 

 

 ๓.๔.๓ ตัวอย่างการรับรองการบันทึกสถิติ ข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ 
 

หมายเหตุ  ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณทีีม่ีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน 
๒. ในกรณีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้าํทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด         
    และทําการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน 

 
 

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
อาคม  ท่าดี     เจ้าของหรอืผูค้รอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ  
(นายอาคม ท่าดี) 
                         -                            . ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
(                         -                            .) 
ใบอนุญาตเลขที่                        -                  หมดอายุ                 -                      . 
ออกให้โดย                              -                                                                     . 
                         -                               ผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย  
(                         -                            ) 
ใบอนุญาตเลขที่                     -                    หมดอายุ                       -                   . 

  ออกให้โดย                           -                                                                         



๒๒ 

บทที่ ๔ 
การจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียตามแบบ ทส.๒ 

 
 แบบรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียหรือแบบ ทส. ๒ เป็นแบบที่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกําเนิดมลพิษ จะต้องจัดส่งให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่แหล่งกําเนิดมลพิษต้ังอยู่ในแต่ละเดือน 
โดยไม่เกินวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปประกอบด้วยส่วนสําคัญ ๓ ส่วน คือ  
  ๑) ข้อมูลทั่วไป 
  ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าเสีย และแหล่งรองรับนํ้าทิ้ง 
  ๓) สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นรายเดือน  

 
๔.๑ข้อมูลทั่วไป 
 เป็นข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับแหล่งกําเนิดมลพิษประกอบด้วย สถานที่ ต้ัง ช่ือ-สกุลเจ้าของหรือผู้
ครอบครองแหล่งกําเนิด ประเภทของกิจการ ใบอนุญาต (ถ้ามี) และการลงนามผู้รายงาน สําหรับแนวทางการ
รายงานข้อมูลทั่วไปตามแบบ ทส. ๒ (รูปที่ ๔.๑) มีรายละเอียด ดังน้ี 
 ๔.๑.๑ สถานที่ต้ังแหล่งกําเนิดมลพิษเป็นข้อมูลเดียวกับสถานท่ีต้ังแหล่งกําเนิดมลพิษที่บันทึกตาม
แบบ ทส. ๑ 
 ๔.๑.๒ ชื่อ – สกุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษเป็นบุคคลเดียวกันกับที่บันทึกตาม
แบบ ทส. ๑ 
 ๔.๑.๓ ประกอบกิจการประเภท และใบอนุญาต (ถ้ามี)ตามท่ีบันทึกในแบบ ทส. ๑ 
 ๔.๑.๔ เดือนท่ีรายงานและผู้รายงานให้ระบุว่ารายงานท่ีจัดส่งในแต่ละครั้ง เป็นรายงานสรุปข้อมูล
แสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียประจําเดือนใด พ.ศ. ใด ไม่ใช่เดือนที่ส่งรายงาน และผู้รายงาน
จะต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้รับรองการบันทึกสถิติและข้อมูล ตามแบบ ทส. ๑ไม่ว่าจะลงนามในฐานะเจ้าของหรือ      
ผู้ครอบครองแหล่งกําเนิด หรือผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย 



๒๓ 

 
 

๔.๑.๑ 

๔.๑.๒ 

๔.๑.๓ 

๔.๑.๔ 

๔.๑.๕ 

รูปที่ ๔.๑ส่วนของข้อมูลทั่วไป 
 

๔.๒ ข้อมูลเก่ียวกับระบบบําบัดน้ําเสีย และแหล่งรองรับน้ําท้ิง 
 เป็นการรายงานเกี่ยวกับประเภท/ชนิดของระบบบําบัดนํ้าเสีย ความสามารถในการรองรับนํ้าเสีย การ
ทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นแบบต่อเน่ืองหรือไม่ต่อเน่ือง อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในระบบบําบัดนํ้าเสีย
มีอะไรบ้าง แหล่งรองรับนํ้าทิ้ง และวิธีการจัดการตะกอนที่เกิดข้ึนจากระบบบําบัดนํ้าเสียและวิธีการกําจัด (รูป
ที่ ๔.๒) โดยมีแนวทางการรายงาน ดังน้ี 
 ๔.๒.๑ ประเภท/ชนิดของระบบบําบัดน้ําเสีย ความสามารถในการรองรับน้ําเสีย และแผนผังแสดง
การทํางานของระบบฯ ให้ระบุประเภท/ชนิดของระบบบําบัดนํ้าเสียที่ใช้ในการบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งควรเป็นช่ือที่เรียก
ระบบฯ ตามหลักทางวิชาการ (ไม่ใช่ทางการค้า) เช่น ระบบเอเอสระบบยูเอเอสบี ระบบบ่อปรับเสถียร เป็นต้น 
สําหรับการระบุความสามารถในการรองรับนํ้าเสียของระบบบําบัดนํ้าเสีย (ลูกบาศก์เมตรต่อวัน:ลบ.ม./วัน) สามารถ
ดูได้จากเกณฑ์การออกแบบ หรือแบบรายละเอียดการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียโดยคํานวณจากความสามารถใน
การรองรับนํ้าเสียจากแต่ละหน่วยบําบัดย่อย และแนบแผนผังการทํางานของระบบด้วย 
 
 

 



๒๔ 

 

 

 

๔.๒.๑ 

๔.๒.๒ 

๔.๒.๓ 

๔.๒.๔ 

๔.๒.๕ 

 
รูปที่ ๔.๒ ส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าเสีย และแหล่งรองรับนํ้าทิ้ง 

 
 ๔.๒.๒ การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียระบุการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยเลือกดังน้ี 
  - กรณีการทํางานของระบบฯ เป็นแบบต่อเน่ืองซึ่งเป็นระบบที่มีการระบายนํ้าทิ้งทุกวัน เช่น 

ระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบ่อปรับเสถียร ระบบเอเอสหรือระบบเอสบีอาร์ เป็นต้น ให้ทําเครื่องหมาย ในช่อง 

 แบบต่อเน่ือง และระบุจํานวนช่ัวโมงที่ทํางานต่อวัน เช่น ๒๔ ช่ัวโมง/วัน เป็นต้น 
  - กรณีเป็นแบบไม่ต่อเน่ือง ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมน้ําเสียไว้และทําการบําบัดเป็นช่วง ๆ    

โดยไม่มีการระบายนํ้าทิ้งทุกวันให้ทําเครื่องหมาย ในช่อง  แบบไม่ต่อเนื่อง และระบุช่วงเวลาที่ระบบ
บําบัดน้ําเสียทํางานว่าก่ีวันต่อเดือน 
 ๔.๒.๓ อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในระบบบําบัดน้ําเสียให้ระบุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบ

บําบัดน้ําเสียทั้งหมด โดยทําเคร่ืองหมาย ในช่อง  หน้าอุปกรณ์และเครื่องมือน้ัน ๆ ในกรณีที่มีอุปกรณ์

และเคร่ืองมือที่มีใช้ในระบบบําบัดนํ้าเสียนอกเหนือจากรายการที่ให้เลือกให้ทําเคร่ืองหมาย ในช่อง  อ่ืน ๆ 
และระบุอุปกรณ์และเครื่องมือน้ัน ทั้งนี้ รายการอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีใช้ในระบบบําบัดนํ้าเสีย จะเป็น
รายการเดียวกันกับข้อมูลตามตารางในแบบ ทส. ๑ 
 ๔.๒.๔ แหล่งรองรับน้ําทิ้งกรณีแหล่งรองรับนํ้าทิ้งเป็นแหล่งนํ้า ให้ระบุช่ือเรียกแหล่งรองรับนํ้าทิ้งน้ัน 
เช่น แม่นํ้า..... หรือคลอง....... หากแหล่งนํ้าน้ันไม่มีช่ือเรียกหรือไม่ทราบช่ือให้ระบุเป็นลักษณะของแหล่งนํ้าน้ัน 
เช่น ลํารางสาธารณะ ท่อระบายน้ําสาธารณะเป็นต้น กรณีแหล่งรองรับนํ้าทิ้งไม่ใช่แหล่งนํ้า ให้ระบุลักษณะ
พ้ืนที่ที่ระบายน้ําทิ้งออกสู่ภายนอก เช่น พ้ืนที่รกร้าง พ้ืนที่เกษตรกรรม (ระบุชนิดพืช) เป็นต้นกรณีในเดือนที่
รายงานไม่มีการระบายนํ้าทิ้งเลย ให้กรอก“ - ” 

 



๒๕ 

 ๔.๒.๕ วิธีการจัดการตะกอนท่ีเกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสียและวิธีการกําจัดกรณีมีตะกอน
ส่วนเกินจากระบบบําบัดนํ้าเสีย ให้ระบุวิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้น เช่น มีบ่อเก็บตะกอน และระบุวิธีการ
กําจัดตะกอนดังกล่าว เช่น จ้างรถสูบมาสูบเพ่ือนําไปกําจัด 
 
๔.๓ สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเป็นรายเดือน 
 เป็นข้อมูลที่ได้จากการบันทึกสถิติและข้อมูลแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียในแต่ละวัน
จากตารางตามแบบ ทส.๑ และนํามาสรุปเป็นผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นรายเดือน(รูปที่ ๔.๓) โดยมี
แนวทางการรายงาน ดังน้ี 
 ๔.๓.๑ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัดน้ําเสีย (หน่วย)นําข้อมูลที่บันทึกในแต่ละวันตามตาราง
ในแบบ ทส. ๑ มารวมกันให้เป็นข้อมูลรายเดือนสําหรับรายงานตามแบบ ทส. ๒ กรณีระบบบําบัดน้ําเสียไม่มี
การใช้ไฟฟ้า ให้กรอก “ - ” 
 ๔.๓.๒ ปริมาณน้ําใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)นําข้อมูลที่บันทึกในแต่ละวัน
ตามตารางในแบบ ทส. ๑ มารวมกันให้เป็นข้อมูลรายเดือนสําหรับรายงานตามแบบ ทส. ๒ 
 ๔.๓.๓ ปริมาณน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสีย (ลบ.ม.)นําข้อมูลที่บันทึกในแต่ละวันตามตารางใน
แบบ ทส. ๑ มารวมกันให้เป็นข้อมูลรายเดือนสําหรับรายงานตามแบบ ทส. ๒ 
 ๔.๓.๔ การระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)นําข้อมูลที่บันทึกในแต่ละวัน
ตามตารางในแบบ ทส. ๑ มาสรุปว่ามีการระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียกี่วันในรอบ ๑ เดือน กรณี
ระบายทุกวัน ให้กรอกว่า “ ระบาย ” กรณีระบายเป็นบางวัน ให้กรอกว่าระบายก่ีวันและไม่ระบายก่ีวัน เช่น 
ระบาย ๒๐ วัน ไม่ระบาย ๑๐ วัน เป็นต้น กรณีไม่มีการระบายเลย ให้กรอก “ - ” 
 ๔.๓.๕ ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพท่ีใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) นําข้อมูลที่บันทึกในแต่ละวัน
ตามตารางในแบบ ทส. ๑ มารวมกันให้เป็นข้อมูลรายเดือนสําหรับรายงานตามแบบ ทส. ๒ กรณีไม่ใช้ ให้กรอก “ - ” 
 ๔.๓.๖ การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย (ปกติ/ผิดปกต)ิ นําข้อมูลที่บันทึกในแต่ละวันตามตาราง
ในแบบ ทส. ๑ มาสรุปว่า ระบบบําบัดน้ําเสีย และอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ทํางานปกติหรือไม่  

  - รายการใดที่ทํางานปกติทุกวันในรอบ ๑ เดือน ให้ทําเคร่ืองหมาย ในช่อง ปกติ   

  - รายการใดมีการทํางานผิดปกติ ให้ทําเคร่ืองหมาย ในช่อง ผิดปกติ และระบุจํานวน
วันที่ผิดปกติ  
  ตัวอย่างเช่น จากตารางตามแบบ ทส. ๑ บันทึกว่า เคร่ืองสูบนํ้าทํางานผิดปกติ ในวันที่ 

๕,๖,๗.๘ และ ๙ ดังน้ัน ในแบบ ทส. ๒  ให้ทําเคร่ืองหมาย ในช่อง ผิดปกติ   และระบุว่า ๕ วัน 
- รายการใดไม่มีหรือไม่ได้ใช้ ให้กรอก “ - ” 
 ๔.๓.๗ ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสียที่นําไปกําจัด (ลบ.ม.)นําข้อมูลที่
บันทึกในแต่ละวันตามตารางในแบบ ทส. ๑ มารวมกันให้เป็นข้อมูลรายเดือนสําหรับรายงานตามแบบ ทส. ๒ 
กรณีไม่มี ให้กรอก “ - ” 

 



๒๖ 

 ๔.๓.๘ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข นําข้อมูลปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขที่
บันทึกในแต่ละวัน     ตามตารางในแบบ ทส. ๑ มาสรุปเป็นปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในแต่ละ
เดือนสําหรับรายงานตามแบบ ทส. ๒ กรณีไม่มี ให้กรอก “ - ” 
 

๔.๓.๑ 

๔.๓.๒ 

๔.๓.๓ 

๔.๓.๔ 

๔.๓.๕ 

๔.๓.๖ 

๔.๓.๗ 

๔.๓.๘ 

 
 

รูปที่ ๔.๓ ส่วนของสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเป็นรายเดือน 
 
 
 
 
 

 



๒๗ 

๔.๔ การจัดทาํรายงานตามแบบ ทส. ๒ 
 จากแนวทางการบันทึกข้อมูลตามแบบ ทส.๑ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ในหัวข้อน้ีจะแสดงตัวอย่างการ
บันทึกข้อมูลตามแบบ ทส.๑ ของแหล่งกําเนิดมลพิษประเภทชุมชน เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางในการ
บันทึก แบ่งออกเป็น 
 
 ๔.๔.๑ ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลทั่วไป 
 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
แหล่งกําเนิดมลพิษ ต้ังอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่๑ซอย    -                                    . ถนน         -         

แขวง/ตําบลท่าข้ามเขต/อําเภอสามพราน.           จังหวัด นครปฐมโทรศัพท์๐ ๓๔๕๖ ๗๘๙๐โทรสาร          
๐ ๓๔๕๖ ๗๘๙๑.          มีนายอาคม   ท่าดีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษประกอบกิจการ
ประเภทกรอกเหมือนกับแบบ ทส.๑      .ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
กรอกเหมือนกับแบบ ทส.๑ ออกให้โดยกรอกเหมือนกับแบบ ทส.๑ หมดอายุกรอกเหมือนกับแบบ ทส.๑.ในการน้ี
ขอรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษสําหรับเดือนกันยายนพ.ศ.๒๕๕๕
ตามท่ีได้กําหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ในฐานะ  

อาคม  ท่าดี เจา้ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ  
(นายอาคม  ท่าดี) 
............................................................................. ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
(.................................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ ......................-............................ หมดอายุ ..............-......................................  
ออกให้โดย ........................-....................................................................................................... 
............................................................................. ผู้รับจ้างให้บริการบําบัดน้ําเสีย  
(..................................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ ..................-................................ หมดอายุ ..............-......................................  
ออกให้โดย ..................-............................................................................................................. 

 
 ๔.๔.๒ ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับระบบบําบัดน้ําเสีย และแหล่งรองรับน้ําท้ิง 

 
๒. ข้อมูลเก่ียวกับระบบบําบัดน้ําเสยี และแหล่งรองรับน้ําท้ิง 
 (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบําบัดนํ้าเสีย    ระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์                    .. ความสามารถ
ในการรองรับนํ้าเสียของระบบบําบัดนํ้าเสีย๑๕๐ลบ.ม./วัน 
 (๒) การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย       แบบต่อเน่ือง๒๔ช่ัวโมง/วัน  

แบบไม่ต่อเน่ือง (ระบุ) ........... 
 
 
 

 



๒๘ 

 

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบําบัดนํ้าเสีย   เครื่องสูบน้ํา    เครื่องเติมอากาศ 
เครื่องกวน/ผสมนํ้าเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคม ี
 เครื่องสูบตะกอน   อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................................ 

 (๔) แหล่งรองรับนํ้าทิ้ง (ระบุ) คลองสาธารณะ .. 
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบําบัดน้ําเสียและวิธีการกําจัด จ้างรถสูบตะกอนไปทิ้งยัง
ระบบกําจัดตะกอนของเทศบาล...... 
 
 ๔.๔.๓ ตัวอย่างการบันทึกสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเป็นรายเดือน 

 
๓. สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียเป็นรายเดือน 

(๑) ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัดนํ้าเสีย (หน่วย)       ๓,๐๔๐   
(๒) ปรมิาณนํ้าใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)   ๓,๗๗๖   
(๓) ปรมิาณนํ้าเสียที่เข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย (ลบ.ม.)     ๓,๐๒๒   
(๔) การระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย            ระบาย     
(๕) ปรมิาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)-     
(๖) การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียและอุปกรณ์ 

- ระบบบําบัดนํ้าเสีย  ปกติ   ผิดปกติ (ระบุ)     

- เครื่องสูบน้ํา  ปกติ   ผิดปกติ (ระบุ)      

- เครื่องเติมอากาศ  ปกติ   ผิดปกติ (ระบุ)     ปกติ ๒๗ วัน ผิดปกติ ๓ วัน   

- เคร่ืองกวน/ผสมน้ําเสีย  ปกติ   ผิดปกติ (ระบุ)           -                               . 

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี  ปกติ   ผิดปกติ (ระบุ)           -                               . 

- เครื่องสูบตะกอน  ปกติ   ผิดปกติ (ระบุ). 

- อ่ืนๆ ....................  ปกติ   ผิดปกติ (ระบุ)                  -                               . 
(๗) ปรมิาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบําบัดนํ้าเสียที่นําไปกําจัด (ลบ.ม.)       ๕        . 
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .. .มีขยะอุดตันดําเนินการแก้ไขโดยเอาขยะออกจากเคร่ืองเติมอากาศ 

 
๔.๕ การจัดสง่รายงาน แบบ ทส.๒ 
 เมื่อจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย ตามแบบ ทส.๒ เรียบร้อยแล้ว ให้เสนอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่แหล่งกําเนิดมลพิษต้ังอยู่ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยมีวิธีการจัดส่ง ดังน้ี 

๑) จัดส่งด้วยตนเองหรือ 
๒) ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือ 
๓) วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด ทั้งน้ี กรณีกรมควบคุม

มลพิษยังไม่ออกประกาศกําหนดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้จัดส่งโดยวิธีการตามข้อ ๑) และ ๒)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
กฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และแบบกำรเก็บสถิติและข้อมูลกำรจัดท ำบันทึก 

รำยละเอียด และรำยงำนสรุปผลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดน  ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  
 

 
 

  
  
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล 

การจัดทําบันทึกรายละเอียด  และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๘๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘   
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ระบบบําบัดน้ําเสีย”  หมายความว่า  กระบวนการบําบัดน้ําเสีย  และให้หมายความรวมถึงท่อ   

ส่ิงปลูกสร้าง  เครื่องมือ  เครื่องใช้  อุปกรณ์  และวัสดุที่จําเป็นต้องใช้ในการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัดน้ําเสียด้วย 
“น้ําทิ้ง”  หมายความว่า  น้ําเสียที่ผ่านการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๓ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียตามมาตรา  ๘๐ 

ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซ่ึงแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแต่ละวัน  และจัดทําบันทึกรายละเอียด 
ดังกล่าวตามแบบ  ทส.  ๑  เก็บไว้  ณ  สถานที่ตั้งแหล่งกําเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ 
มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น 

ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแต่ละเดือน
ตามแบบ  ทส.  ๒  และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป  



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

โดยยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่  หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  
หรือรายงานด้วยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศกําหนด   
ทั้งนี้  การส่งรายงานทางไปรษณีย์ตอบรับ  ให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันที่ส่งรายงาน  และการส่งรายงาน 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกส่งออกจากระบบข้อมูลของ 
ผู้ส่งข้อมูลเป็นวันที่ส่งรายงาน 

การรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคสอง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับเพื่อเป็นหลักฐาน 
ให้แก่ผู้เสนอรายงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน   

ข้อ ๔ ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
ตามข้อ  ๓  มีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูล  จัดทําบันทึกรายละเอียด  หรือจัดทํารายงานสรุปผลการทํางาน 
ของระบบบําบัดน้ําเสียอยู่แล้วตามกฎหมายอ่ืน  และการเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึกรายละเอียด 
หรือการจัดทํารายงานดังกล่าวมีข้อมูลไม่น้อยกว่าการเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึกรายละเอียด   
หรือการจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงนี้  ให้ถือว่าการเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึกรายละเอียด   
หรือการจัดทํารายงานตามกฎหมายดังกล่าวเป็นการเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึกรายละเอียด   
หรือการจัดทํารายงานตามกฎกระทรวงฉบับนี้โดยอนุโลม  และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ 
หรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวิธีการที่กําหนดไว้ใน 
ข้อ  ๓  วรรคสอง 

ข้อ ๕ ให้นําหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ  ๓  และข้อ  ๔  มาใช้บังคับแก่ผู้รับจ้างให้บริการ
บําบัดน้ําเสียด้วยโดยอนุโลม 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ทส. ๑ 
 

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมลูซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
ของแหล่งกําเนิดมลพิษ 

   
 
แหล่งกําเนิดมลพิษ ต้ังอยู่เลขที่ .................... หมูท่ี่ .................... ซอย ...................................  

ถนน ................................. แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ....................................
จังหวัด ............................................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร ..................................... 
มี ............................................................................... เป็นเจา้ของหรอืผู้ครอบครองแหลง่กําเนิดมลพิษ 
ประกอบกจิการประเภท ........................................................................................................................  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....................... ออกใหโ้ดย ....................... หมดอายุ ........................................  
ซึ่งมีแผนผงัแสดงการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ได้เก็บสถิติและข้อมลูซึง่แสดงผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียปรากฏตามตาราง ดังน้ี 
 



 

วัน 
เดือน 
ปี 

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกําเนิดมลพิษ 

ลายมือชื่อ 
ผู้บันทึก  

ปริมาณ 
การใช้ไฟฟ้า 
ของระบบ 
บําบัด 
น้ําเสีย 
(หน่วย) 

ปริมาณ 
น้ําใช้ 

ในทุกกิจกรรม 
ของแหล่งกําเนิด

มลพิษ 
(ลบ.ม.) 

ปริมาณ
น้ําเสีย
ที่เข้า
ระบบ
บําบัด
น้ําเสีย 
(ลบ.ม.) 

 

การระบาย 
น้ําทิ้งจาก
ระบบ 
บําบัด 
น้ําเสีย 

(ระบาย/ 
ไม่ระบาย) 

 

ปริมาณ
สารเคมีหรือ
สารสกัด

ชีวภาพที่ใช้ 
(ชื่อ/ปริมาณ) 

(ลิตรหรือ
กิโลกรัม) 

การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน 

ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบําบัด 
น้ําเสียที่นําไป

กําจัด 
(ลบ.ม.) 

 

ปัญหา
อุปสรรค  

และแนวทาง
แก้ไข 

 

ระบบบําบัด 
น้ําเสีย 

(ปกต/ิผิดปกติ) 

เครื่องสูบน้ํา 
(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องเติมอากาศ 
(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องกวน/ 
ผสมน้ําเสีย 

(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องกวน/ 
ผสมสารเคมี 

(ปกติ/ผิดปกติ) 

เครื่องสูบ
ตะกอน
(ปกติ/
ผิดปกติ) 

อื่น ๆ 
(ระบุ)
(ปกติ/
ผิดปกติ) 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                



 
หมายเหตุ  ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมลูเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน 

๒. ในกรณีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด  
 และทําการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน 

 
 

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ 
.............................................................................. เจ้าของหรือผูค้รอบครองแหลง่กําเนิดมลพิษ 
(.............................................................................) 
........................................................................ ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 
(.............................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ .................................................... 
ออกให้โดย ............................................................................................................................... 
......................................................................... ผูร้ับจ้างใหบ้ริการบําบัดน้ําเสีย  
(.............................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ .................................................... 
ออกให้โดย ............................................................................................................................... 

 
 



แบบ ทส. ๒ 
 

รายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
   

 
๑. ข้อมูลท่ัวไป 

แหล่งกําเนิดมลพิษ ต้ังอยู่เลขที่ .................... หมูท่ี่ .................... ซอย ...................................  
ถนน ................................. แขวง/ตําบล ....................................... เขต/อําเภอ ....................................
จังหวัด ............................................. โทรศัพท์ ................................. โทรสาร ..................................... 
มี ............................................................................... เป็นเจา้ของหรอืผู้ครอบครองแหลง่กําเนิดมลพิษ 
ประกอบกจิการประเภท ........................................................................................................................  
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ....................... ออกใหโ้ดย ....................... หมดอายุ ........................................  

ในการน้ี ขอรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียของแหล่งกําเนิดมลพิษสําหรับ 
เดือน ................................ พ.ศ. .... ตามที่ได้กําหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ  

................................................................................... เจ้าของหรอืผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ  
(..................................................................................) 
............................................................................. ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย 
(..................................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................  
ออกให้โดย ............................................................................................................................... 
............................................................................. ผู้รบัจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสีย  
(..................................................................................) 
ใบอนุญาตเลขที่ .................................................. หมดอายุ ....................................................  
ออกให้โดย ............................................................................................................................... 

๒. ข้อมูลเก่ียวกับระบบบําบัดนํ้าเสีย และแหล่งรองรับนํ้าท้ิง 
 (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบําบัดนํ้าเสีย ................................................................................ 
ความสามารถในการรองรบันํ้าเสียของระบบบําบัดนํ้าเสีย ....................................... ลบ.ม./วัน 
 (๒) การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย  แบบต่อเน่ือง ....... ช่ัวโมง/วัน  

 แบบไม่ต่อเน่ือง (ระบุ) ........... 
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบําบัดนํ้าเสีย    เครื่องสูบนํ้า    เครื่องเติมอากาศ 

  เครื่องกวน/ผสมนํ้าเสีย    เครื่องกวน/ผสมสารเคมี  
  เครื่องสูบตะกอน    อื่น ๆ (ระบุ) .............................................................................. 

 (๔) แหลง่รองรบันํ้าทิง้ (ระบุ) ................................................................................................... 
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดข้ึนจากระบบบําบัดนํ้าเสียและวิธีการกําจัด ................................... 
๓. สรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียเป็นรายเดือน 

(๑) ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบําบัดนํ้าเสีย (หน่วย) ......................................................... 
(๒) ปรมิาณนํ้าใช้ในทุกกิจกรรมของแหลง่กําเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) ............................................. 
(๓) ปรมิาณนํ้าเสียที่เข้าระบบบําบัดนํ้าเสีย (ลบ.ม.) ................................................................ 
(๔) การระบายนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสีย ........................................................................... 
(๕) ปรมิาณสารเคมหีรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรอืกิโลกรัม) ............................................ 



(๖) การทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
- ระบบบําบัดนํ้าเสีย    ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ) .............................................................. 
- เครื่องสูบนํ้า    ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ) ........................................................................ 
- เครื่องเติมอากาศ    ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ) ................................................................. 
- เครื่องกวน/ผสมนํ้าเสีย    ปกติ    ผิดปกติ (ระบ)ุ ........................................................ 
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี    ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ) ....................................................... 
- เครื่องสูบตะกอน    ปกติ    ผิดปกติ (ระบุ) ................................................................. 
- อื่น ๆ  .....................    ปกติ    ผิดปกติ (ระบ)ุ ................................................................ 

(๗) ปรมิาณตะกอนส่วนเกินทีเ่กิดข้ึนจากระบบบําบัดนํ้าเสียที่นําไปกําจัด (ลบ.ม.) ................. 
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 
 

คําเตือน  ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือผู้รับจ้าง 
 ให้บริการบําบัดนํ้าเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทําบันทึกหรือรายงาน 
 ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท  
 หรือท้ังจําท้ังปรับตามมาตรา ๑๐๖ 

๒.  ผู้ควบคุมระบบบําบัดนํ้าเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบําบัดนํ้าเสียผู้ใดทําบันทึกหรือรายงาน 
 โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกิน 
 หน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับตามมาตรา ๑๐๗ 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๘๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติให้การเก็บสถิติและข้อมูล  การจัดทําบันทึก 
รายละเอียดและรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแบบที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทของอาคารเป็น

แหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน  าเสียลงสู่แหล่งน  าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม 

การปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม 
 

 

โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดต้ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ข้ึนมา  และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ในสวนที่เกี่ยวของกับ 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปเปนของกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบกับไดมีการแกไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร   
เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภท 
และบางขนาด  โดยใหคณะกรรมการควบคุมมลพิษเปนผูใหความเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาคามาตรฐาน 
การระบายน้ําทิ้ง  นอกเหนือจากวิธีการที่กําหนดไวแทนกรมควบคุมมลพิษ  จึงเห็นสมควรแกไขปรับปรุง 
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิด 
มลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖๙   แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง 
กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘   
มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก   
(๑) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดประเภทของอาคาร 

เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม   
ลงวันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗   



 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๘)   
เร่ือง  กําหนดประเภทของอาคารเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา 
สาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม  ลงวันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“อาคาร”  หมายความวา 
(๑) อาคารชดุที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของ 

อาคารต้ังแต  ๕๐๐  หองนอนขึ้นไป 
(๒) โรงแรมที่มีจํานวนหองสําหรับใชเปนหองพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของ 

อาคารต้ังแต  ๒๐๐  หองนอนขึ้นไป 
(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายวาดวย 

สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารต้ังแต   
๓๐  เตียงข้ึนไป 

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือ 
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต   
๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๕)  อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือของเอกชน 
ที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๕๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๖)  อาคารของศูนยการคาหรือหางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร 
หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใชสอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคารตั้งแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร 
ข้ึนไป 

(๘) ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพื้นที่ใชบริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุมของอาคาร 
ต้ังแต  ๒,๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

“น้ําทิ้ง”  หมายความวา  น้ําเสียที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม 
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนด 
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 



 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

“แหลงน้ําสาธารณะ”  ใหหมายความรวมถึง  ทอระบายน้ําสาธารณะดวย 
“การบําบัดน้ําเสีย”  หมายความวา  กระบวนการทําหรือปรับปรุงน้ําเสีย  เพื่อใหเปนไปตาม 

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  แตทั้งนี้  หามมิให 
ใชวิธีการทําใหเจือจาง  (Dilution) 

ขอ ๓ ใหอาคารตามขอ  ๒  เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสู 
แหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม   

ขอ ๔ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามขอ  ๒  ปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ 
หรือออกสูส่ิงแวดลอม  เวนแตจะไดทําการบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง 
จากอาคารประเภท  ก.  ที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง   
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เรื่อง  กําหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุม 

การปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม   
(ฉบับที่  ๒) 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้อาคารประเภท  ข.  เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม  เพิ่มเติมจากการกําหนดให้
อาคารประเภท  ก.  เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือ
ออกสู่ส่ิงแวดล้อม  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  กําหนดประเภท
ของอาคารเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่
ส่ิงแวดล้อม  ลงวันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๙  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัตบิางประการเก่ียวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑   
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในประกาศนี้ 
“อาคาร”  หมายความว่า  อาคารประเภท  ข.  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
ลงวันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ดังนี้ 

(๑) อาคารชุดที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุ่มของอาคาร  
ตั้งแต่  ๑๐๐  ห้องนอน  แต่ไม่ถึง  ๕๐๐  ห้องนอน 

(๒) โรงแรมที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุ่มของอาคาร  
ตั้งแต่  ๖๐  ห้อง  แต่ไม่ถึง  ๒๐๐  ห้อง 

(๓) หอพักที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุ่มของอาคาร  
ตั้งแต่  ๒๕๐  ห้องขึ้นไป 

(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร  หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่  
๕,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือสถานพยาบาล  ตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลที่มีเตียงสําหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่   
๑๐  เตียง  แต่ไม่ถึง  ๓๐  เตียง 



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

 

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนของทางราชการ  สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน  หรือ
สถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่  
๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๗) อาคารที่ทําการของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การระหว่างประเทศ  หรือของเอกชน
ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  
๕๕,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร 
หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  ๒๕,๐๐๐  ตารางเมตร 

(๙) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่  ๑,๕๐๐  ตารางเมตร  
แต่ไม่ถึง  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร 

(๑๐) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร  
ตั้งแต่  ๕๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  ๒,๕๐๐  ตารางเมตร 

ข้อ ๒ ให้อาคารตามข้อ  ๑  เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสีย 
ลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม 

ข้อ ๓ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ  ๑  ปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม  เว้นแต่น้ําเสียจะมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา
ทิ้งจากอาคารประเภท  ข.  ที่กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
เรื่อง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  แต่ทั้งนี้   
ต้องไม่ใช้วิธีทําให้เจือจาง  (Dilution) 

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งปี  นับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดให้ที่ดินจัดสรรเป็นแหล่งก าเนิด

มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน  าเสียลงสู่แหล่งน  าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดใหที่ดินจัดสรรเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสีย 

ลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม 
 

 

โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดต้ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ในสวนที่เกี่ยวของกับ 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปเปนของกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบกับมีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘๖   
ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทในการควบคุมการจัดสรรที่ดิน  และไดมีการตรากฎหมาย  วาดวยการจัดสรรที่ดิน 
ข้ึนใหม  จึงสมควรแกไขประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดให 
ที่ดินจัดสรรเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือ 
ออกสูส่ิงแวดลอม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖๙   แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติ 
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง 
กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘   
มาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได  โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  กําหนดใหที่ดินจัดสรรเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม 
การปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอมไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  ฉบับที่  ๖   
(พ.ศ.  ๒๕๓๙)  เร่ือง  กําหนดใหที่ดินจัดสรรเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสีย 
ลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม  ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“ที่ดินจัดสรร”  หมายความวา  ที่ดินที่ทําการจัดสรร  ตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 

และการจัดสรรที่ดิน  ตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๘๖  ลงวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕   
ที่ไดทําการจัดสรรต้ังแตวันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ซ่ึงไดแก   

(๑) ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจําหนายเกินกวา  ๑๐๐  แปลงขึ้นไป  แตไมเกิน   
๕๐๐  แปลง 

(๒) ที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบงเปนแปลงยอยเพื่อจําหนายเกินกวา  ๕๐๐  แปลงขึ้นไป 
“ผูจัดสรรที่ดิน”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน  ตามกฎหมาย   

วาดวยการจัดสรรที่ดิน  หรือผูไดรับใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน  ตามประกาศของคณะปฏิวัติ   
ฉบับที่  ๒๘๖  ลงวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕  ต้ังแตวันที่  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙   
และใหหมายความรวมถึง  ผูรับโอนกรรมสิทธิ์ในสาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีข้ึนดวย 

“น้ําทิ้ง”  หมายความวา  น้ําเสียจากที่ดินจัดสรรที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐาน 
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร   

“แหลงน้ําสาธารณะ”  ใหหมายความรวมถึง  ทอระบายน้ําสาธารณะดวย   
“การบําบัดน้ําเสีย”  หมายความวา  กระบวนการทําหรือปรับปรุงน้ําเสียเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน 

ควบคุมการระบายน้ําทิ้งที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง   
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร  แตทั้งนี้  หามมิใหใชวิธีการทําใหเจือจาง   
(Dilution) 

ขอ ๓ ใหที่ดินจัดสรรตามขอ  ๒  เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสีย 
ลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม 

ขอ ๔ หามมิใหผูจัดสรรที่ดินตามขอ  ๒  ปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสู 
ส่ิงแวดลอม  เวนแตจะไดทําการบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดิน 
จัดสรรที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐาน 
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากที่ดินจัดสรร   



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
ยงยุทธ  ติยะไพรัช 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดให้สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง

เป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้้าเสียลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะหรือออก 
สู่สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดใหสถานีบริการน้าํมนัเชื้อเพลิงเปนแหลงกําเนิดมลพษิที่จะตองถกูควบคุม 

การปลอยน้าํเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม 
 

 

โดยที่ไดมีการปฏิรูประบบราชการโดยใหมีการจัดต้ังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
และใหโอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอมในสวนที่เกี่ยวของกับ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไปเปนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ประกอบกับมีการยกเลิกกฎหมายวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง  
ซ่ึงเปนกฎหมายใหอํานาจในการควบคุมดูแลการประกอบกิจการเก็บรักษาและขนสงน้ํามันเชื้อเพลิง  
และไดมีการตรากฎหมายวาดวยควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงข้ึนใชบังคับใหม  จึงสมควรแกไขใหถูกตองเสีย
ในคราวเดียวกัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๙  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
แหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  แกไขโดยมาตรา  ๑๑๔  แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลอง
กับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดให
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ํา
สาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม  ลงวันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง”  หมายความวา  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ก  และ

ประเภท  ข  ตามกฎหมายวาดวยควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  
“สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงใหม”  หมายความวา  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ก  

และประเภท  ข  ตามกฎหมายวาดวยควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงหลังจากวันที่ประกาศนี้  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

“สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเกา”  หมายความวา  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภท  ก  และ
ประเภท  ข  ตามกฎหมายวาดวยควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดรับใบอนุญาตอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หรือไดรับความเห็นชอบแบบแปลน  แผนผัง  และแบบกอสรางตามประกาศกรมโยธาธิการ  เร่ือง  
มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  ประเภทที่  ๑  ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๓๘  หรือ
ประกาศกรมโยธาธิการ  เร่ือง  มาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงประเภทที่  ๒  
ลงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๓๘  กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

“น้ําทิ้ง”  หมายความวา  น้ําเสียที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนเปนไปตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ําทิ้งตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  
กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

“แหลงน้ําสาธารณะ”  ใหหมายความรวมถึง  ทอระบายน้ําสาธารณะดวย  
“การบําบัดน้ําเสีย”  หมายความวา  กระบวนการทําหรือปรับปรุงน้ําเสีย  เพื่อใหเปนไปตาม

มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้ง  ที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  แตทั้งนี้  
หามมิใหใชวิธีการทําใหเจือจาง  (Dilution) 

ขอ ๓ ใหสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ  ๒  เปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม
การปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอมนอกเขตที่ต้ัง 

ขอ ๔ หามเจาของหรือผูครอบครองสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามขอ  ๒  ปลอยน้ําเสียลง
สูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม  เวนแตจะไดทําการบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  ตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิง 

ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเวนแตสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงเกาที่ต้ังอยูนอกเขตเทศบาล  กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา  จะตองจัดใหมีการ
ควบคุมการระบายน้ําทิ้งตามมาตรฐานที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  ต้ังแต
วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๐ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เกษม  สนิทวงศ  ณ  อยุธยา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดให้ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของ
ชุมชนเป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน ้าเสียลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะหรือออก 

สู่สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดใหระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนเปนแหลงกําเนิดมลพิษ 

ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนเปนแหลงกําเนิดมลพิษ 
ที่จะตองถูกควบคุมการปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖๙  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  และ
มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ในประกาศนี้   
“ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน”  หมายความวา  ระบบบําบัดน้ําเสียที่กระทรวง  ทบวง  

กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  
รัฐวิสาหกิจที่ ต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  หรือผูรับจางใหบริการจัดใหมีข้ึน   
เพื่อวัตถุประสงคหลักในการใหบริการบําบัดน้ําเสียที่รวบรวมจากชุมชน 

“ผูรับจางใหบริการ”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูรับจางทําการบําบัดน้ําเสีย   
ซ่ึงจะจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียดวยการลงทุนและเสียคาใชจายของตนเองก็ได   

“แหลงน้ําสาธารณะ”  หมายความรวมถึง  ทอระบายน้ําสาธารณะดวย   
ขอ ๒ ใหระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนเปนแหลงกําเนิดมลพิษที่จะตองถูกควบคุม 

การปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม   
ขอ ๓ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  ปลอยน้ําเสีย 

ลงสูแหลงน้ําสาธารณะหรือออกสูส่ิงแวดลอม  เวนแตจะไดทาํการบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐาน



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  ที่กําหนดไวในประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมของชุมชน   

ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
สุวิทย  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ประเด็นค ำถำม – ค ำตอบ เกี่ยวกับกำรบังคับใช้กฎกระทรวง ตำมมำตรำ ๘๐ ของ พระรำชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



ประเด็นค ำถำม - ค ำตอบ 
เกี่ยวกับกำรบังคับใช้กฎกระทรวง 

ตำมมำตรำ ๘๐ ของ พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ณ วันที่.....ตุลำคม ๒๕๕๕ 

-------------------------------------------------------- 
 

ส่วนของกฎหมำยและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. กฎกระทรวงตำมมำตรำ ๘๐ บังคับใช้กับแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทใดบ้ำง ? 
ค ำตอบ  กฎกระทรวงตามมาตรา ๘๐ จะบังคับใช้กับแหล่งก าเนิดมลพิษที่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ

ตามกฎหมายตามมาตรา ๖๙ และต้องจัดให้มีระบบบ าบัดน  าเสีย ตามมาตรา ๗๐ ซึ่งปัจจุบันมีการประกาศ
แหล่งก าเนิดมลพิษทางน  าไปแล้ว ๑๐ ประเภท ได้แก่  

๑) โรงงำนอุตสำหกรรมและนิคมอุตสำหกรรม ได้แก่  
๑.๑  โรงงำนอุตสำหกรรมจ ำพวกที่ ๒  คือ โรงงานที่มีแรงม้าของเครื่องจักรมากกว่า ๒๐ แรงม้า แต่ไม่เกิน 

๕๐ แรงม้า และ/หรือมีจ านวนคนงานมากกว่า ๒๐ คน แต่ไม่เกิน ๕๐ คน โรงงานจ าพวกนี  ไม่ต้องขออนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน แต่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเมื่อเริ่มประกอบกิจการ และยังคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงและประกาศกระทรวง ส่วนโรงงานที่มีมลภาวะให้จัดเป็นโรงงานจ าพวกที่ ๓ 

1.2 โรงงำนอุตสำหกรรมจ ำพวกที่ ๓ คือ โรงงานที่มีมลภาวะและโรงงานที่มีแรงม้าของเครื่องจักรมากกว่า 
๕๐ แรงม้า และ/หรือมีจ านวนคนงานมากกว่า ๕๐ คน จะจัดให้อยู่ในโรงงานจ าพวกที่ ๓ ซึ่งโรงงานประเภทนี จะต้อง
ขอใบอนุญาตก่อนจึงจะสามารถประกอบกิจการได้ 

1.3 นิคมอุตสำหกรรมหรือโครงกำรที่จัดไว้ส ำหรับกำรประกอบกำรอุตสำหกรรมที่มีการจัดการระบาย
น  าทิ งลงสู่แหล่งน  าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

2) อำคำรบำงประเภทและบำงขนำด ได้แก่ 
2.1 อำคำรประเภท ก ได้แก่ 

(๑) อาคารชุดที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร
ตั งแต่ ๕๐๐ ห้องนอนขึ นไป 

(๒) โรงแรมที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่ 
๒๐๐ ห้องนอนขึ นไป 

(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ ร ัฐว ิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว ่าด ้วย
สถานพยาบาลที่มีเตียงส าหรับรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่ ๓๐ เตียงขึ นไป 

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษา
ของทางราชการที่มีพื นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ นไป 

(๕) อาคารที่ท าการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือของเอกชนที่มีพื นที่ใช้สอย
รวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ นไป 
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(๖) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าท่ีมีพื นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของ
อาคารตั งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ นไป 

(๗) ตลาดที่มีพื นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ นไป 
(๘) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื นที่ใช้บริการรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่ 

๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ นไป 
 

2.2 อำคำรประเภท ข ได้แก่ (มีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป) 
(1) อาคารชุดที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร

ตั งแต ่100 ห้องนอน แต่ ไม่ถึง 500 ห้องนอน  
(2) โรงแรมที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นห้องพักอาศัยรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร

ตั งแต ่60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง  
(3) หอพักท่ีมีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่ 

250 ห้องขึ นไป  
(4) สถานบริการที่มีพื นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่ 5,000 ตารางเมตร

ขึ นไป 
(5) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียง

ส าหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวม กันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่ 10 เตียง แต่ไม่ถึง 30 เตียง  
(6) อาคารโรงเรียนราษฎร์ โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษา

ของทางราชการ ที่มีพื นที่ ใช้สอยรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 25,000 
ตารางเมตร 

(7) อาคารที่ท าการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือของเอกชนที่มีพื นที่ใช้สอย
รวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่ 10,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 55,000 ตารางเมตร 

(8) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื นที่สอยรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของ
อาคารตั งแต่ 5,000 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 25,000 ตารางเมตร  

(9) ตลาดที่มีพื นที่ที่ใช้สอยรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่ 1,500 ตารางเมตร 
แต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร  

(10) ภัตตาคารหรือร้านอาหารที่มีพื นที่ให้บริการรวมกันทุกชั นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั งแต่ 
500 ตารางเมตร แต่ไม่ถึง 2,500 ตารางเมตร  

๓) ทีด่ินจัดสรร ได้แก่  
3.1 ที่ดินจัดสรรประเภท ก คือ ที่ดินจัดสรรที่รังวัด แบ่งเป็นแปลงย่อยเพ่ือจ าหน่ายเกินกว่า ๑๐๐ แปลง แต่

ไม่เกิน ๕๐๐ แปลง  
3.2 ที่ดินจัดสรรประเภท ข คือ ที่ดินจัดสรรที่รังวัด แบ่งแปลงย่อยเพ่ือจ าหน่ายเกินกว่า ๕๐๐ แปลงขึ นไป 
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4) กำรเลี้ยงสุกร ได้แก่ 
4.1 กำรเลี้ยงสุกรประเภท ก คือ การเลี ยงสุกรที่มีน  าหนักหน่วยปศุสัตว์ เกินกว่า ๖๐๐ หน่วย 
4.2 กำรเลี้ยงสุกรประเภท ข คือ การเลี ยงสุกรที่มีน  าหนักหน่วยปศุสัตว์ตั งแต่ ๖0 หน่วย แต่ไม่เกิน ๖๐๐ 

หน่วย 
4.3 กำรเลี้ยงสุกรประเภท ค คือ การเลี ยงสุกรที่มีน  าหนักหน่วยปศุสัตว์ตั งแต่ 6 หน่วย แต่ไม่ถึง 60 หน่วย (มี

ผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป) 
5) ท่ำเทียบเรือประมง สะพำนปลำ และกิจกำรแพปลำ ได้แก่ ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการ

แพปลาทุกขนาด  
๖) สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่  

6.1 สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก คือ สถานีบริการน  ามันเชื อเพลิงที่ตั งอยู่ในที่ดินที่ติดเขตทางหลวง
หรือถนนสาธารณะหรือทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร หรือถนน
ส่วนบุคคลที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ที่เชื่อมต่อกับทางหลวงหรือถนนสาธารณะหรือทางที่มี
สภาพเป็นสาธารณะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร 

6.2 สถำนีบริกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงประเภท ข คือ สถานีบริการน  ามันเชื อเพลิงที่ตั งอยู่ในที่ดินที่ติดเขต
ถนนสาธารณะหรือทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร แต่น้อยกว่า๑๒.๐๐ เมตร
หรือถนนส่วนบุคคลที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร แต่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ที่เชื่อมต่อกับทางหลวง
หรือถนนสาธารณะหรือทางที่มีสภาพเป็นสาธารณะที่มีความกว้างของถนนไม่น้อยกว่า ๘.๐๐ เมตร 

๗) บ่อเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝ่ัง ได้แก่ บ่อเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่งที่มีขนาดพื นที่บ่อตั งแต่ ๑๐ ไร่ ขึ นไป 
๘) บ่อเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำกร่อย ได้แก่ บ่อเพาะเลี ยงสัตว์น  ากร่อยทุกขนาด 
๙) บ่อเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืด ได้แก่ 

9.1 บ่อเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดประเภท ก คือ บอที่ใชเพาะเลี ยงสัตวน  าที่กินพืชเปนอาหารทุกชนิด ซึ่งใชน  า
จากแหลงน  าตามธรรมชาติโดยไมมีการเติมสารที่กอใหเกิดความเค็ม เชน น  าทะเล น  าใตดินที่มีค่าความเค็ม เกลือ
หรือสารอ่ืนใด ลงในบ่อเพาะเลี ยง ดังกลาว ที่มีขนาดพื นที่บ่อตั งแต่ ๑๐ ไร่ขึ นไป 

9.2 บ่อเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดประเภท ข คือ บอที่ใชเพาะเลี ยงสัตวน  าที่กินเนื อเปนอาหารทุกชนิด หรือ
สัตวน  าอ่ืนๆ ที่กินทั งเนื อและพืชเป็นอาหาร ซึ่งใชน  าจาก  แหลงน  าตามธรรมชาติ โดยไมมีการเติมสารที่กอใหเกิดความเค็ม 
เชน น  าทะเล น  าใตดินที่มีคาความเค็ม เกลือหรือสารอื่นใด ลงในบ่อเพาะเลี ยงดังกล่าว ที่มีขนาดพื นที่บ่อตั งแต่ ๑๐ ไร่
ขึ นไป 

9.3 บ่อเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดประเภท ค คือ บอที่มีการเพาะเลี ยงสัตวน  าทุกชนิดซึ่งมีการใชสารที่ก่อให้เกิด
ความเค็ม เชน น  าทะเล น  าใตดินที่มีค่าความเค็ม เกลือหรือสารอ่ืนใดเติมลงในบ่อเพาะเลี ยงเพ่ือปรับระดับค่าความเค็ม
ของน  าที่ใชเพาะเลี ยงใหเหมาะสมกับการเพาะเลี ยงสัตวน  าชนิดนั นๆ ทุกขนาด 
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๑๐) ระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมชุมชน ได้แก่ ระบบบ าบัดน  าเสียที่กระทรวง ทบวง กรมหรือส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ตั งขึ นโดยพระราชบัญญัติ
หรือพระราชกฤษฎีกาหรือผู้รับจ้างบริการจัดให้มีขึ นเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการบ าบัดน  าเสียที่รวบรวมจาก
ชุมชน  

 
๒. ในกรณีที่แหล่งก ำเนิดมลพิษเป็นของหน่วยงำนของรัฐ จะต้องมีกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบ ทส.๑ และแบบ 
ทส. ๒ ที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือไม่ ? 

ค ำตอบ  กรณีหน่วยงานของรัฐที่ถูกประกาศเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ (ตามข้อ ๑.) ซึ่งต้องจัดให้มี
ระบบบ าบัด น  าเสียตามมาตรา ๗๐ ก็จะต้องด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบ ทส.๑ และ แบบ ทส.๒  

 
๓. กฎกระทรวงตำมมำตรำ ๘๐ บังคับใช้กับโรงงำนจ ำพวกใดบ้ำง ? 
 ค ำตอบ  กฎกระทรวงตามมาตรา ๘๐ จะบังคับใช้กับโรงงานที่ถูกประกาศเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ 
ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงงานจ าพวกที่ ๒ และ ๓ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
เท่านั น ไม่ครอบคลุมโรงงานจ าพวกที่ ๑  
  
๔. นิคมอุตสำหกรรมหรือโครงกำรที่จัดไว้ส ำหรับกำรประกอบกำรอุตสำหกรรมที่มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวม จะต้อง
ด ำเนินกำรตำมกฎกระทรวง มำตรำ ๘๐ หรือไม่ และต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร ?  

ค ำตอบ  นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้ส าหรับการประกอบการอุตสาหกรรม เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษตาม
มาตรา ๖๙ ซึ่งต้องจัดให้มีระบบบ าบัดน  าเสียตามมาตรา ๗๐ เข้าข่ายที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลตามแบบ ทส.๑ และ ทส.๒ 
โดยต้องจัดเก็บข้อมูลของระบบบ าบัดน  าเสียรายวันตามแบบ ทส.๑ และจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ตั งแหล่งก าเนิดนั น
เป็นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั น และจัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน  าเสีย
ตามแบบ ทส.๒ ส่งให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นท่ีที่แหล่งก าเนิดนั นตั งอยู่ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป 
๕.  แหล่งก ำเนิดมลพิษที่ไม่มีกำรระบำยน้ ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้ง (Zero 
discharge) แต่มีระบบบ ำบัดน้ ำเสียของตนเองจะต้องด ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงมำตรำ ๘๐ หรือไม่ ? 

ค ำตอบ หากเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษ และมีระบบบ าบัดน  าเสียเป็นของตนเองตามมาตรา 70 จะต้องด าเนินการ
ตามกฎกระทรวงตามมาตรา ๘๐ 

 
6. โรงงำนอุตสำหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสำหกรรมหรือ ในโครงกำรที่จัดไว้ส ำหรับกำรประกอบกำร
อุตสำหกรรมจะต้องมีกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ ที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือไม่ ? 

ค ำตอบ  กรณีที่โรงงานอุตสาหกรรมตั งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้ส าหรับการประกอบการ
อุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังนี  

  (๑) โรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกก าหนดให้ต้องจัดส่งน  าเสียทั งหมดไปบ าบัดยังระบบบ าบัดน  าเสียรวม
ของนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่จัดไว้ส าหรับการประกอบการอุตสาหกรรม กรณีนี โรงงานฯ ไม่ต้องจัดเก็บข้อมูล
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ตามแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ แต่การนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้ส าหรับการประกอบการอุตสาหกรรม 
ซึ่งเป็นผู้ด าเนินงานระบบบ าบัดน  าเสียรวมจะเป็นผู้จัดเก็บตามแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ แทน 

  (๒) โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้ส าหรับการประกอบการ
อุตสาหกรรม แล้วมีระบบบ าบัดน  าเสียเป็นของตนเองและระบายน  าทิ งออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ส่งเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน  าเสียรวมของนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้ส าหรับการประกอบการอุตสาหกรรม จะต้องจัดท า
รายงานการท างานของระบบบ าบัดน  าเสียของตนเองตามแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒  

  ทั งนี  ต้องพิจารณาจากเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบด้วย 
 
7. โรงงำนอุตสำหกรรมที่อยู่ภำยใต้ก ำกับดูแลของหน่วยงำนรัฐ จะต้องจัดท ำรำยงำนตำมแบบ ทส.๑ และแบบ 
ทส.๒ หรือไม่ ? 
 ค ำตอบ ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง ก าหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและ
นิคมอุตสาหกรรมเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน  าเสียลงสู่แหล่งน  าสาธารณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดนิยามค าว่า “โรงงานอุตสาหกรรม”หมายความว่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ดังนั น
โรงงานจ าพวกที่ 2 และ 3 ตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ดังกล่าว ทั งที่อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของรัฐและเป็นของเอกชน จะต้องจัดท ารายงานตามแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ เช่นกัน โรงงานของรัฐ
ตัวอย่างเช่น โรงงานสุราและโรงงานยาสูบ ภายใต้กระทรวงการคลัง โรงไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
โรงผลิตน  าประปา ของการประปา เป็นต้น โรงงานเหล่านี ก็ต้องจัดท ารายงานตามแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ ด้วย 
 
8. กรณีที่แหล่งก ำเนิดมลพิษมีกำรเก็บสถิติ ข้อมูล และกำรรำยงำนผลตำมแบบของตนอยู่แล้ว เช่น โรงงำน
อุตสำหกรรมมีกำรรำยงำนตำมแบบ รว.2 แบบรำยงำนตำมระบบมำตรฐำน ISO 14001 หรือ ISO 18000 
จะสำมำรถน ำมำใช้แทนแบบ ทส.๑ และแบบ ทส. ๒ ได้หรือไม ่? 

ค ำตอบ กฎกระทรวง มาตรา ๘๐ ยกเว้นให้ใช้แบบเก็บสถิติข้อมูล รายละเอียด และรายงานผล ตามกฎหมายอ่ืนได้
หากมกีารเก็บสถิติข้อมูล รายละเอียด และรายงานผล ไม่น้อยกว่าแบบ ทส.๑ และแบบ ทส. ๒ ซึ่งแบบรายงานข้อมูลตามแบบ 
รว.๒ แม้ว่าจะเป็นรายงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ แต่มีข้อมูลไม่ครอบคลุมตามแบบ ทส.๑ และแบบ 
ทส.๒ ขณะนี  จึงไม่สามารถใช้แทนแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ ได ้

  ส่วนแบบการรายงานตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 18000 ไม่ใช่แบบรายงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด จึงไม่สามารถน าแบบดังกล่าวมาแทนแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒ ได ้

 ทั งนี  กรมควบคุมมลพิษได้มีหนังสือประสานแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือรับทราบประเด็นดังกล่าวแล้ว 

9. ระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชนต้องมีกำรจัดเก็บข้อมูลประจ ำวันตำมแบบ ทส.๑ และรำยงำนประจ ำเดือน 
ตำมแบบ ทส.๒ ด้วยหรือไม่ อย่ำงไร และจะต้องรำยงำนใคร ? 

ค ำตอบ  ระบบบ าบัดน  าเสียรวมของชุมชนถูกประกาศเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการระบายน  าทิ ง
ตามมาตรา ๖๙ ดังนั น จะต้องมีการจัดเก็บข้อมูลตามแบบ ทส. ๑ และแบบ ทส.๒ โดยจะต้องจัดส่งแบบ ทส.๒ 
เป็นประจ าทุกเดือนให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นในพื นที่ท่ีระบบบ าบัดน  าเสียรวมนั นตั งอยู่  
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๑๐. อำคำรที่ปล่อยน้ ำเสียลงระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมของทำงรำชกำร จะต้องมีกำรจัดเก็บข้อมูลตำมแบบ ทส.๑ 
และแบบ ทส. ๒ ที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงหรือไม่ อย่ำงไร (ต้องแสดงหลักฐำนใดต่อเจ้ำหน้ำที่หรือไม่) ? 
 ค ำตอบ  ตามมาตรา ๗๑ ท้องที่ใดที่ทางราชการได้จัดให้มีระบบบ าบัดน  าเสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมไว้
แล้ว ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง ซึ่งยังมิได้ท าการก่อสร้างติดตั งหรือจัดให้มี
ระบบบ าบัดน  าเสียหรือระบบก าจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนด หรือไม่ประสงค์ที่จะท าการ
ก่อสร้างหรือจัดให้มีระบบบ าบัดน  าเสียหรือระบบก าจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษก าหนดดังกล่าว มี
หน้าที่ต้องจัดส่งน  าเสีย หรือของเสียที่เกิดจากการด าเนินกิจการของตนไปท าการบ าบัดหรือก าจัดโดยระบบบ าบัดน  า
เสียรวมหรือระบบก าจัดของเสียรวมที่มีอยู่ 
   มาตรา ๘๐ ก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ซึ่งมีระบบบ าบัดน  าเสีย ตาม
มาตรา ๗๐ เป็นของตนเองมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการท างานของระบบหรืออุปกรณ์ และ
เครื่องมือดังกล่าว 
  ฉะนั น อาคารที่ปล่อยน  าเสียลงระบบบ าบัดน  าเสียรวมของทางราชการ จึงเข้าข้อยกเว้นของมาตรา ๗๑ 
ประกอบกับมาตรา ๘๐ ไม่ต้องจัดท าแบบรายงาน ทส. ๑ และ ทส. ๒ 

 
๑๑. แหล่งก ำเนิดมลพิษที่อยู่ระหว่ำงถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญำตประกอบกิจกำร จะต้องจัดท ำแบบ ทส.๑ 
และ ทส.๒ หรือไม่ ? 

ค ำตอบ  - การประกอบกิจการใดๆ ที่ด าเนินการอยู่และเข้าข่ายเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ อยู่ระหว่าง
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการ ก็ต้องด าเนินการจัดท ารายงานตามแบบ ทส.๑ และ ทส.๒ จนกว่าจะเลิก
ประกอบกิจการ  

 - การประกอบกิจการใดๆ ที่ด าเนินการอยู่และเข้าข่ายเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ อยู่ระหว่าง
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหรือสั่งปิดกิจการ จะถือว่าไม่เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ จึงไม่ต้อง
ด าเนินการจัดท ารายงานตามแบบ ทส.๑ และ ทส.๒ 

 
๑๒. กรณีแหล่งก ำเนิดมลพิษเข้ำข่ำยตำมมำตรำ ๖๙ แต่ไม่มีใบอนุญำตประกอบกิจกำรตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง
จะต้องด ำเนินกำรตำมกฎกระทรวงฯ นี้หรือไม่ ? 
 ค ำตอบ  แหล่งก าเนิดมลพิษที่เข้าข่ายตามมาตรา ๖๙ แม้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ก็ต้องด าเนินการจัดท ารายงานตามแบบ ทส.1 และ ทส.2 ตามกฎกระทรวงนี  
 
๑๓. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดที่มีกำรใช้ควำมเค็มต้องด ำเนินกำรตำมกฎกระทรวง มำตรำ ๘๐ หรือไม่  
 ค ำตอบ : หากวงจรชีวิตของสัตว์น  าจืดมีการใช้ความเค็มที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติน ามาใช้ในเพาะเลี ยงสัตว์น  า
เพ่ือการเจริญเติบโตไม่ว่าจะระยะใดก็ตาม การเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืดดังกล่าวทุกขนาดถูกประกาศให้เป็นแหล่งก าเนิด
มลพิษจึงต้องด าเนินการตามมาตรา ๘๐  
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๑๔. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดที่มีกำรใช้เกลือเพื่อกำรรักษำโรคในบ่อเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำที่มีขนำดต่ ำกว่ำ ๑๐ ไร่ ต้อง
ด ำเนินกำรตำมกฎกระทรวง มำตรำ ๘๐ หรือไม่ 
 ค ำตอบ : หากการใช้เกลือดังกล่าวท าให้คุณภาพน  าทิ งมีค่าความเค็มไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ต้องด าเนินการตาม
มาตรา ๘๐ ซึ่งค่าน  าทิ งดังกล่าวต้องเป็นไปตามมาตรฐานน  าทิ งจากบ่อเพาะเลี ยงสัตว์น  าจืด ประเภท ค 
 

๑๕. กรณีอำคำรชุด และที่ดินจัดสรรที่มีนิติบุคคล ใครจะเป็นผู้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ 80 และกฎกระทรวงฉบับนี้ ? 
ค ำตอบ   กรณีเป็นนิติบุคคลอาคารชุดให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้รายงาน กรณีที่เป็นที่ดินจัดสรร 

ให้กรรมการนิติบุคคลที่รับผิดชอบเป็นผู้รายงาน 
 

๑๖. ตำมข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ “ทส.๑ เก็บไว้ ณ สถำนที่ตั้งแหล่งก ำเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลำสองปีนับแต่
วันที่มีกำรเก็บสถิติและข้อมูล” หมำยถึง เก็บข้อมูลเพียง ๒ ปี และไม่ต้องเก็บอีกต่อไปใช่หรือไม่ ? 

ค ำตอบ กฎกระทรวงฉบับนี ก าหนดให้เก็บรักษาแบบ ทส.๑ ไว้ ๒ ปีหลังจาก ๒ ปีแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ เพราะกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ 

 
๑๗. ผู้ที่รับจ้ำงเป็นผู้ควบคุมดูแลระบบบ ำบัดน้ ำเสียในปัจจุบัน มีสิทธิ์ที่จะลงนำมแบบ ทส. ๑ และแบบ ทส. ๒ หรือไม่ ? 

ค ำตอบ  ปัจจุบันกฎกระทรวงว่าด้วยผู้รับจ้างให้บริการและผู้ควบคุมระบบบ าบัดน  าเสีย ตามมาตรา ๗๓ 
ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ยังไม่ถูกประกาศบังคับใช้ ดังนั น ผู้ควบคุม
และดูแลระบบบ าบัดน  าเสียที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงไม่สามารถลงนามในแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ ในขณะนี ได้  

          ส่วนของผู้ควบคุมระบบบ าบัดน  าเสียที่รับจ้างเดินระบบบ าบัดน  าเสียอยู่ในปัจจุบันภายใต้กฎหมายอ่ืน 
ไม่สามารถลงนามในแบบ ทส.๑ และแบบ ทส.๒ ได้ในขณะนี เช่นกัน ดังนั น เจ้าของและผู้ครอบครองแหล่งก าเนิด
มลพิษตามมาตรา ๖๙ ต้องเป็นผู้ลงนามไปก่อน จนกว่ากฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 73 จะมีผลบังคับใช้ 
 
๑๘. เจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษสำมำรถมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนด ำเนินกำรแทนและลงนำมแทนได้
หรือไม่ ? 
 ค ำตอบ  สามารถท าได้แต่ต้องมีหนังสือมอบอ านาจที่เป็นลายลักษณ์อักษรในเรื่องใดบ้างต้องระบุให้ชัดเจน 
และให้แนบหนังสือมอบอ านาจให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นไปพร้อมกับการส่งรายงานตามแบบ ทส. 2 ในครั งแรก 
 
๑๙. ผู้ที่เป็นเจ้ำของหรือผู้ครอบครองแหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมที่จะลงนำมในแบบทส.1 
และ ทส. 2 ได้คือใคร? 

ค ำตอบ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน นั นๆ 
 
๒๐. กำรลงนำมรับรองในรำยงำนตำมมำตรำ ๘๐ มี ๓ บุคคล ต้องลงนำมทั้ง ๓ คนหรือไม่ ? 

ค ำตอบ ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ลงนาม ซึ่งปัจจุบันผู้ที่ลงนามได้คือเจ้าของหรือผู้ครอบครองเท่านั น 
ส่วนผู้รับจ้างให้บริการและผู้ควบคุมระบบบ าบัดน  าเสียยังลงนามไม่ได้ จนกว่ากฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 73 
จะมีผลบังคับใช้จึงลงนามได้เช่นกัน 
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๒๑. ในกรณีแหล่งก ำเนิดมลพิษที่เป็นศูนย์รำชกำร ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ใครจะเป็น
คนลงนำม นอกจำกนี้ส ำหรับพื้นที่ของกรมธนำรักษ์จะมีใครเป็นผู้ดูแล และระบบบ ำบัดน้ ำเสียของรำชกำรมักไม่ค่อย
มีกำรเปิดระบบจะรำยงำนอย่ำงไร ? 

ค ำตอบ ผู้ที่รับผิดชอบอาคารหรือสถานที่ราชการแห่งนั นจะอยู่ในฐานะผู้ครอบครองต้องท ารายงานตามที่
กฎกระทรวงฉบับนี ก าหนด 
 
๒๒. กรณีแหล่งก ำเนิดมลพิษที่เป็นตึกหรืออำคำรของรัฐ ซึ่งเป็นส ำนักงำนสำขำ ต้องให้อธิบดี หรือ ผอ. ส ำนักงำน
นั้นๆ เป็นผู้ลงนำมหรือไม่ ? 

ค ำตอบ ผู้ที่รับผิดชอบอาคารหรือสถานที่ราชการแห่งนั นจะอยู่ในฐานะผู้ครอบครองต้องท ารายงานตามที่
กฎกระทรวงฉบับนี ก าหนด 
 
๒๓. เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมมำตรำ ๘๐ ตำมกฎกระทรวงฉบับนี้หมำยถึงผู้ใด และเจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ 
ที่ท ำหน้ำทีร่ับรำยงำนตำมมำตรำ ๘๑ ในพื้นที่กรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัดหมำยถึงผู้ใด ? 

ค ำตอบ   เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้แก่  
  (๑) นายกเทศมนตรี กรณีท่ีแหล่งก าเนิดตั งอยู่ในเขตเทศบาล 
  (๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรณีท่ีแหล่งก าเนิดมลพิษตั งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
  (๓) ปลัดเมืองพัทยา กรณีแหล่งก าเนิดมลพิษตั งอยู่ในเขตเมืองพัทยา  
  (๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีแหล่งก าเนิดมลพิษตั งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 เจ้ำพนักงำนควบคุมมลพิษ ได้แก่ 

(๑) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส าหรับเขตพื นที่ต่างจังหวัด 
(๒) อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ส าหรับเขตพื นที่กรุงเทพมหานคร 
 

ทั งนี  เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่รักษาการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นผู้ก าหนด (ตาม
หนังสือที่ ทส๐๓๐๕/๕๑๕๖ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 
 
๒๔. กำรรำยงำนตำมแบบ ทส.๒ เป็นประจ ำทุกเดือน ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร มีกี่ช่องทำง 
อะไรบ้ำง ? 

ค ำตอบ  แหล่งก าเนิดมลพิษต้องจัดส่งรายงานให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ ทส.๒ เป็นประจ าทุกเดือน
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยสามารถส่งรายงานได้ ๓ ช่องทาง ได้แก่  

 (๑) ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นท่ีแหล่งก าเนิดมลพิษนั นตั งอยู่ โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกใบรับเพ่ือ
เป็นหลักฐานให้กับผู้ส่งรายงานภายในเจ็ดวันนับตั งแต่วันที่ได้รับรายงาน 

 (๒) ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ โดยถือวันลงทะเบียนเป็นวันที่ส่งรายงาน 
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 (๓) วิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั นถูกส่งออกจากระบบข้อมูลของผู้ส่งข้อมูล
เป็นวันที่ส่งรายงาน  

 ทั งนี  วิธีการรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นไปตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศก าหนด ซึ่งใน
ปัจจุบันยังไม่มีการประกาศก าหนดวิธีดังกล่าว ดังนั น ในช่วงเวลานี แหล่งก าเนิดมลพิษสามารถจัดส่งรายงานได้เพียง ๒ 
ช่องทาง คือ การยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งก าเนิดมลพิษนั นตั งอยู่ และจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ 
 
๒๕. กำรจัดส่งรำยงำนต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประจ ำทุกเดือน ตำมแบบ ทส.๒ จะต้องส่งแบบทส. ๑ มำด้วยหรือไม่ ? 

ค ำตอบ  ไม่ต้องจัดส่งแบบ ทส. ๑ แต่ให้จัดเก็บไว้ ณ ที่ตั งแหล่งก าเนิดมลพิษ เป็นเวลา ๒ ปี 
 

๒๖. หำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียของแหล่งก ำเนิดมลพิษตั้งอยู่คนละเขตท้องท่ีกับตัวแหล่งก ำเนิดมลพิษกำรส่งรำยงำน
ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะรำยงำนไปที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นใด ? 

ค ำตอบ : ตามมาตรา ๘๐ ก าหนดให้ส่งรายงานประจ าเดือนตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่
แหล่งก าเนิดมลพิษตั งอยู่ ซึ่งหากแหล่งก าเนิดมลพิษใด ตั งอยู่คร่อมในหลายพื นที่ กรณีตัวอย่างเช่น นิคมอุตสาหกรรม
หรือโครงการที่จัดไว้ส าหรับการประกอบการอุตสาหกรรม ให้ส่งรายงานไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท้องถิ่นท่ีนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้ส าหรับการประกอบการอุตสาหกรรมตั งอยู่ 
 
๒๙. กรณีสถำนประกอบกำรอยู่ในกรุงเทพฯ สำมำรถส่งรำยงำนตำมแบบ ทส. ๒ ที่ที่ท ำกำรเขตที่สถำน
ประกอบกำรนั้นตั้งอยู่ได้หรือไม่ ? 
 ค ำตอบ ตามกฎกระทรวงฯ รายงานตามแบบ ทส. ๒ จะต้องส่งรายงานให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในพื นที่
กรุงเทพฯ คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
 
๒๘. กำรส่งรำยงำน ทส. ๒ สำมำรถส่งเป็นดิจิตอลไฟล์ได้หรือไม่ ? 
 ค ำตอบ ขณะนี ยังไม่ได้ 
 
๒๙. ข้อมูลกำรท ำงำนของระบบบ ำบัดตำมแบบ ทส.๑ ที่ต้องรำยงำนวันแรกคือวันใด ? 
 ค ำตอบ ข้อมูลรายงานวันเริ่มตามที่มีการบังคับใช้ คือ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ (ทส. ๑) ส่วนข้อมูลรายเดือน 
(ทส. ๒) ก็จัดส่งไม่เกินวันที่ ๑๕ ของเดือนกันยายน ๒๕๕๕ 
 
๓๐.กำรออกใบรับเพื่อเป็นหลักฐำนให้แก่ผู้เสนอรำยงำนภำยใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับรำยงำน จะด ำเนินกำร
อย่ำงไร และนับวันอย่ำงไร ? 

ค ำตอบ  ให้นับ ๗ วันตามปีปฏิทิน ยึดตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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๓๑. กรณีพบควำมผิดตำมมำตรำ ๘๐ ใครเป็นผู้ร้องทุกข์กล่ำวโทษได้บ้ำงและต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร ? 
 ค ำตอบ  เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและผู้ที่พบเห็นเหตุการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ (เช่น การ 
ไม่ท าบันทึกหรือรายงาน บันทึกข้อมูลเท็จ เป็นต้น) สามารถกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่ นั นได ้
 
๓๒. บทลงโทษหำกไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๘๐ 
 ค ำตอบ   - มาตรา ๑๐๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
  - มาตรา ๑๐๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการบ าบัดน  าเสีย
หรือก าจัดของเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ท าบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
  - มาตรา ๑๐๗ ผู้ควบคุมหรือผู้รับจ้างให้บริการผู้ใดท าบันทึกหรือรายงานใดที่ตนมีหน้าที่ต้องท าตาม
พระราชบัญญัตินี  โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั งจ าทั งปรับ 
 



ประเด็นค ำถำม - ค ำตอบ 
เกี่ยวกับกำรบังคับใช้กฎกระทรวง 

ตำมมำตรำ ๘๐ ของ พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ณ วันที่.....ตุลำคม ๒๕๕๕ 

-------------------------------------------------------- 
 

ส่วนของกำรบันทึกข้อมูล 
 

๑. หำกแหล่งก ำเนิดมลพิษ ๒ แหล่ง ใช้ระบบบ ำบัดน  ำเสียร่วมกัน ผู้ใดจะเป็นผู้บันทึกและจัดท ำรำยงำนตำมแบบ 
ทส.๑ และ ทส. ๒ ? 

ค ำตอบ  การรายงานตามมาตรา ๘๐ เป็นการรายงานสรุปผลการท้างานของระบบบ้าบัดน้้าเสีย ดังนั้นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบบ้าบัดน้้าเสียนั้น ต้องเป็นผู้บันทึกและจัดท้ารายงานตามแบบ 
ทส.๑ และ ทส. ๒ 

 ทั้งนี้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษที่ใช้ระบบบ้าบัดน้้าเสียร่วมกัน ต้องจัดส่งรายงาน
ตามแบบ ทส. ๒ ไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

๒. แหล่งก ำเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรรที่มีระบบบ ำบัดน  ำเสียแยกอิสระแต่ละหลัง และกรณีอำคำรที่มีบ่อ
เกรอะ หรือระบบบ ำบัดอยู่ใต้อำคำร จะจัดเก็บสถิติข้อมูล และจัดท ำรำยงำนสรุปอย่ำงไร ? 
  ค ำตอบ  ๑. ประเด็นที่ดินจัดสรรซึ่งถูกประกาศเป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษมีค้าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องเสร็จที่ ๗๙๕/๒๕๕๕ เกี่ยวกับเรื่องนี้สรุปว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก้าเนิดมลพิษเป็นแหล่งก้าเนิด
มลพิษประเภทอาคารชุดและที่ดินจัดสรร คือผู้จัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และกรรมการนิติบุคคลที่ดินจัดสรร 
   โดย แหล่งก้าเนิดมลพิษประเภทที่ดินจัดสรรนั้นมีระบบบ้าบัดน้้าเสียแล้วตามมาตรา ๗๐ โดยเป็นระบบ
บ้าบัดน้้าเสียแยกอิสระแต่ละหลัง ฉะนั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองคือนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้นก็จะต้องท้าการเก็บ
สถิติข้อมูลของระบบบ้าบัดน้้าเสียซึ่งแยกอิสระแต่ละหลังทุกวัน และท้ารายงานสรุปทุกเดือน ตามกฎกระทรวง 
(กรณีเช่นเดียวกับแหล่งก้าเนิดมลพิษแหล่งเดียวแต่มีระบบบ้าบัดน้้าเสียหลายแห่ง ต้องท้า  ทส. ๑ ทุกแห่ง และสรุป
เป็น ทส. ๒) 
   ๒. ประเด็นอำคำรที่มีบ่อเกรอะอยู่ใต้อำคำรจะท ำกำรจัดเก็บสถิติข้อมูลอย่ำงไร  หากเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองใช้ระบบบ่อเกรอะเป็นระบบบ้าบัดน้้าเสีย ก็จะต้องจัดท้าสถิติข้อมูล และรายงานตามแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒ 

 

๓. หำกระบบบ ำบัดน  ำเสียของแหล่งก ำเนิดมลพิษไม่ได้ใช้ไฟฟ้ำ หรือสำรเคมีต่ำงๆ จะบันทึกแบบ ทส. ๑ 
และ ทส. ๒ อย่ำงไร ? 

ค ำตอบ  การกรอกแบบ ทส. ๑ และแบบ ทส. ๒ ให้กรอกสถิติข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ซึ่ง
หากไม่มีการใช้ไฟฟ้า หรือสารเคมี ซึ่งหากข้อมูลใดไม่มีก็ให้กรอก  “ - ” ในช่องนั้นๆ 
 
 
 



2 

๔. กรณีกำรเลี ยงสุกรใช้ระบบ Biogas ซึ่งกำรออกแบบมีลำนตำกตะกอนส่วนเกินอยู่แล้ว และเม่ือตะกอนแห้ง 
น ำไปขำยเป็นปุ๋ย จะต้องกรอกเป็นปริมำณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ นจำกระบบบ ำบัดและน ำไปก ำจัดหรือไม่ ? 

ค ำตอบ  ต้องกรอก เพราะในแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒ ต้องการให้กรอกปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบ้าบัดน้้าเสียที่น้าไปก้าจัด ซึ่งลานตากตะกอนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบบ้าบัดน้้าเสีย  

 

๕. หำกแหล่งก ำเนิดมลพิษมีระบบบ ำบัดน  ำเสียมำกกว่ำ ๑ ระบบ จะต้องจัดท ำแบบ ทส. ๑ และ ทส. ๒ อย่ำงไร ? 
 ค ำตอบ  แหล่งก้าเนิดมลพิษต้องท้าแบบ ทส. ๑ แยกตามจ้านวนระบบบ้าบัดน้้าเสีย แต่การสรุปรายงานตามแบบ 
ทส. ๒ สามารถสรุปรวมได้ 

 

๖. ในกรณีที่มีกำรท ำงำนเป็นกะ กำรนับเวลำในกำรเก็บข้อมูลเพื่อรำยงำนจะด ำเนินกำรอย่ำงไร ? 
ค ำตอบ  ให้นับเวลาให้ครบ ๑ วันตามปีปฏิทิน ดังนั้น หากเริ่มจากเวลาในกะใดกะหนึ่งก็ต้องให้ครบรอบ ๑ วัน

ตามเวลาในกะนั้นในวันถัดไป จึงต้องก้าหนดเวลากรอกข้อมูลที่ชัดเจน เพ่ือส่งมอบการกรอกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มารับช่วง
ในกะถัดไปและหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติกับตัวระบบบ้าบัดน้้าเสีย ให้บันทึกสภาพเหตุการณ์นั้นๆ ด้วย อาทิเช่น 
ไฟไหม้ น้้าท่วม พายุพัดพังเสียหาย แผ่นดินไหว หรืออุบัติเหตุร้ายแรง เป็นต้น 
 

๗. กำรบันทึกข้อมูลตำม ม.๘๐ เหตุใดจึงไม่รำยงำนข้อมูลประสิทธิภำพของระบบ ? 
ค ำตอบ  แบบบันทึกตาม ม. ๘๐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบการท้างานของระบบบ้าบัดเท่านั้น การตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของระบบฯ สามารถใช้มาตรการบังคับตามมาตราอ่ืนๆ เพ่ือควบคุมการบ้าบัดน้้าเสียให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานน้้าทิ้งได้ และหากระบบบ้าบัดน้้าเสียมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้้าทิ้งรายวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและท้าการสรุปผลเป็นข้อมูลรายเดือนด้วย 

๘. กรณีที่มีกำรติดตั งเครื่องตรวจวัดคุณภำพน  ำแบบ Online จะต้องรำยงำนอย่ำงไร (เนื่องจำกมีกำรบันทึกทุก 
๓๐ นำที) ? 

ค ำตอบ  ให้รายงานตามที่มีการบันทึกโดยสรุปเป็นรายชั่วโมงภายใน 1 วัน และแนบคุณภาพน้้าประกอบ ในรูปตาราง
หรือกราฟ 

 
๙. ในกรณีที่แหล่งก ำเนิดไม่ได้ผลิตช่วงเสำร์-อำทิตย์ และไม่มีน  ำเข้ำระบบโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภำพกำรเดินระบบ
บ ำบัดน  ำเสียในภำพรวม รวมทั งไม่มีกำรใช้ไฟฟ้ำ จะให้บันทึกอย่ำงไร ? 

ค ำตอบ  ให้กรอกสถิติข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งหากไม่มีน้้าเข้าระบบฯ หรือไม่มี
การใช้ไฟฟ้า ให้กรอก  “ - ”   ในช่องปริมาณการใช้ไฟฟ้าหรือในช่องปริมาณน้้าเข้าระบบฯ 

 
๑๐. หำกมีอุปกรณ์ช ำรุดเป็นเวลำสั นๆ เช่น ๓ ชั่วโมง และสำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขได้ และไม่มีผลกระทบต่อ
ภำพรวมของกำรบ ำบัดน  ำเสีย จะรำยงำนสรุปรำยเดือนอย่ำงไร ? 

ค ำตอบ  การรายงานในแบบทส. ๒ ให้รายงานเฉพาะวันที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในวันนั้นๆ ส่วนในแบบ ทส.๑ 
สามารถใส่รายละเอียดความผิดปกติในบางช่วงเวลาได้ 
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๑๑. จ ำเป็นต้องรำยงำนข้อมูลของน  ำทุกกิจกรรมหรือไม่ ถ้ำมีน  ำฝนปริมำณน  ำอำจจะเยอะกว่ำปกติควรจะ
รำยงำนอย่ำงไร และกรณีที่เครื่องสูบน  ำมีควำมผิดปกติเป็นบำงตัว ควรรำยงำนอย่ำงไร ? 

ค ำตอบ  การรายงานปริมาณน้้าเสียที่เข้าสู่ระบบบ้าบัดน้้าเสีย ปริมาณน้้าที่เข้าระบบฯ มาจากหลายกิจกรรม 
และหากรวมน้้าฝนเข้าระบบฯ ด้วยก็ต้องรายงานปริมาณน้้าที่เข้าระบบฯ ทั้งหมด ส่วนเครื่องสูบน้้าหากมีความ
ผิดปกติ ก็ต้องรายงานว่ามีความผิดปกติก่ีตัวจากจ้านวนทั้งหมดที่มีอยู่ 
 
๑๒. กรณีสถำนประกอบกำรที่เป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษที่ตั งอยู่ในพื นที่กรุงเทพฯ สำมำรถส่งรำยงำนตำมแบบ ทส. ๒ 
ให้กับเขตที่สถำนประกอบกำรนั นตั งอยู่ได้หรือไม่ ? 

ค ำตอบ  ตามกฎกระทรวงฯ รายงานตามแบบ ทส. ๒ จะต้องส่งรายงานให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นในกรุงเทพฯ 
คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แต่หากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบอ้านาจในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้
ผู้อ้านวยการเขตก็สามารถส่งรายงานที่เขตได้ ทั้งนี้ต้องตรวจสอบการมอบอ้านาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก่อน 



 

 

 

 

 

 

ส่วนน้ําเสียชุมส่วนน้ําเสียชุมชชน น สํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษสํานักจัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ  

๙๒ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน ๗ ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐๑๐๔๐๐  
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