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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 

 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  และ
มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจึงออก 
ประกาศไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ในประกาศนี้   
“ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน”  หมายความวา  ระบบบําบัดน้ําเสียที่กระทรวง  ทบวง  

กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  
รัฐวิสาหกิจที่ ต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา  หรือผูรับจางใหบริการจัดใหมีข้ึน   
เพื่อวัตถุประสงคหลักในการใหบริการบําบัดน้ําเสียที่รวบรวมจากชุมชน 

“บอปรับเสถียร  (Stabilization  Pond)  หรือบอผึ่ง  (Oxidation  Pond)”  หมายความวา  บอบําบัด 
น้ําเสียแบบชีววิทยาที่อาศัยการเติมออกซิเจนตามธรรมชาติ  ซ่ึงสามารถเก็บกักน้ําเสียไดเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาเจ็ดวัน  ทั้งกรณีบอเดียวและหลายบอตอเนื่องกัน  โดยใหคํานวณปริมาตรของบอที่ระดับ
ความลึกไมเกินสองเมตร 

ขอ ๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน  ตองมีคา
ดังตอไปนี้   

(๑) ความเปนกรดและดาง  (pH)  ระหวาง  ๕.๕ - ๙.๐ 
(๒) บีโอดี  (Biochemical  Oxygen  Demand)  ไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมตอลิตร  กรณีหนวย

บําบัดสุดทายเปนบอปรับเสถียร  (Stabilization  Pond)  หรือบอผึ่ง  (Oxidation  Pond)  ใหใชคาบีโอดี
ของน้ําที่ผานการกรองแลว  (Filtrate  BOD)   
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(๓) ของแข็งแขวนลอย  (Suspended  Solids)  ไมเกิน  ๓๐  มิลลิกรัมตอลิตร  กรณีหนวยบําบัด
สุดทายเปนบอปรับเสถียร  (Stabilization  Pond)  หรือบอผึ่ง  (Oxidation  Pond)  ไมเกิน  ๕๐  มิลลิกรัม
ตอลิตร   

(๔) น้ํามันและไขมัน  (Fat,  Oil  and  Grease)  ไมเกิน  ๕  มิลลิกรัมตอลิตร   
(๕) ไนโตรเจนทั้งหมด  (Total  Nitrogen)  ไมเกิน  ๒๐  มิลลิกรัมไนโตรเจนตอลิตร   
(๖) ฟอสฟอรัสทั้งหมด  (Total  Phosphorus)  ไมเกิน  ๒  มิลลิกรัมฟอสฟอรัสตอลิตร 
ขอ ๓ การตรวจสอบคามาตรฐานน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนใหเปนไปตาม  

Standard  Methods  for  the  Examination  of  Water  and  Wastewater  ฉบับลาสุด  ซ่ึง  American  
Public  Health  Association,  American  Water  Work  Association  และ  Water  Environment  Federation  
รวมกันกําหนดไว  หรือตามวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้   
ใหเลือกใชวิธีวิเคราะหตามความเหมาะสมกับลักษณะและสภาพของตัวอยางน้ํา 

ขอ ๔ การกรองตัวอยางน้ําเพื่อหาคาบีโอดีตามขอ  ๒  (๒)  ใหใชวิธีกรองผานกระดาษกรอง
ใยแกว  (Glass  Fiber  Filter  Disk)  ที่ใชในกระบวนการกรองเพื่อหาคาของแข็งแขวนลอย  (Suspended  
Solids)  กอนทําการวิเคราะหหาคาบีโอดีที่กําหนดไวใน  Standard  Methods  for  the  Examination  of  
Water  and  Wastewater  ฉบับลาสุด   

ขอ ๕ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
สุวิทย  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 


